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1. YBOJ

ITon mpahemeM 3apaBCcTBEHE HCIPABHOCTH BOJIE 3a KyIame KOja je €0 BOJHOI Tejla MOBPIIHHCKE
BOJZI€, HA KOjOj ce OYeKyje BeJIMKH Opoj Kymada, a Koja HHje pellermheM CaHHTapHE MCIHEKIHje MO
TpajHOM 3a0paHOM Kyllama IOApa3yMeBa Ce HEHO Y30pPKOBabe, JabOpaTOPHjCKO HCIHTHBARE
(dbu3KYKO-XEMH]jCKO, MUKPOOHOJIONIKO U OHOJIONIKO), K0 U OlIeHa HEeHE 3IPaBCTBEHE MCIIPABHOCTH
TOKOM Tpajama ce30He Kynama. Ce30Ha je KaleHAapCKu MEepUOJl FOIMHE Kajla Ce MOXKe OYEKUBATH
BEJIMKH Opoj Kymaua, a y CKJIajy ca JOKaJHHM BPEMEHCKHM yCIOBAMA H JIOKATHMM 00HMYajuMa.

V ToKy ce30He Kymama Ipernopydyje ce Ja ce peJOBHO o0aBelITaBa jaBHOCT O 3PaBCTBEHO]
UCIIPABHOCTH BOJIE 3a Kyllame, a MoceOHO y cilyyajeBUMa KajJa je JOuuIo J0 3araljema BojJe Koje
MOX€ YIpO3UTH 3/paB/be€ Kyllaua HJIM IIporjiamiaBama 3a0paHe Kylama O] CTpaHe CaHHTapHOTr
uHcnekTopa. ObaBelTaBame ce BPIIM My TeM CpeICTaBa jaBHOT HH(pOpMHUCaba.

HcnurhBame KBalMTeTa MOBPHIMHCKHX BOJAa KOje ce KOPUCTE 3a KyMame W peKpealujy
CTAHOBHHUINUTBA Ha TepUTOpHUjU rpazaa Ilanuea y 2021. roauHU BpIIH Ce 1O 3aXTEBY W 3a payyH
I'pana IlandeBa, Ha ocHOBY YroBopa O HaOaBIM YCIyre HCIHUTHBAMmA KBAIUTETA IMOBPIIMHCKHUX
Boaa (Tamum, Jlynas, Ilowasuna, Kauapeso u MiBanoo) 6poj XI-13-404-107/2021, nam 6poj 01-
404/4-2021 opn 22.06.2021. roguse. YroBopoM cy AedpuHHCaHE TaYKe y30pKOBamba (KyNaaMIlITa) Ha
kojuma he ce BpIINTH HCIUTUBAKE KBAJIMTETA ITOBPIIMHCKHX BOJA, OOMM W JMHAMHKa
UCIIUTHBAA.

Jlebunucane Tadyke y30pKoBama (KyMaIUIITa) 32 HCITUTHBAKE KBATMTETA OBPIIMHCKAX BOJIA:
1. Peka Tamum — kynamumre y [lan4eBy

Pexa Tamum — kynanumre y ['noromwy

Pexa Tamumi — kynanuire y Jabynu

Pexa Jlynas — kynanuire bena Crena neBo oj mmuma

Peka Jlynas — kynanumre bena CreHa qecHo o mmuia

Pexa IlowaBuna — kynanuire y OMOJbHITH

Pexa Ilomasuna — kynanumre y banarckom bpectosity

Kynanumre y IBanoBy

© PN AW

Jezepo y Kauapeny

Jlebunucan oOMM MHKpPOOHMONOIIKMX aHamu3a: (QekanHe KoaudopMHe OakTepuje, YKyIHE
xonudopmHe GakTepuje, IPEeBHE €HTEPOKOKE U Opoj aecpobHuX xereporpoda (oapehuBame Gpoja
KyJITypaOMIIHUX MHKPOOpPraHu3aMa).

Jledbunucan o6uM (HU3MYKO-XEMHUjCKHUX aHAIIM3a: TeMIleparypa Boje, pH, cycneHnnoBane Matepuije,
pacTBOpeHH KHCEOHHUK, 3acuhenHoct kuceonukoM, BPKs, HPK (6uxpomarna wmeroma), XIIK
(mepmaHraHaTHa MeTO/a), HUTPATH, HUTPUTH, aMOHUjyM jOH, YKyTIaH a30T, oprodocdaru, yKynaH
docdop, cyndaru, xmopuan, onpehuBame yKymHor ocraTka nocie ucnapema Ha 105° C (ykynHa
MHHepau3almja), el1eKTponpoBoabuBocT Ha 20°C, apceH, yKYIMHH XpoM, Oakap, rBoxle, LHHK,
0JI0BO, KaIMH]yM, )KUBa U HUKJI, IOBPIINHCKHA aKTHBHE MaTepHje / aHjOHCKH JE€TEPUEHTH.

VYrosopom je neduHMcaHa IMHAMHKA HUCIUTHBAKC KBAJMTETa MMOBPLHIMHCKAX BOJA HA IOAPYY]jY
rpajga IlanueBa Kpo3 mecT KamIama, y paBHOMEPHHM BPEMEHCKHM pa3MaliMa y 3aBHCHOCTH O]
METEOPOJIOIIKUX YCIIOBa, a MpeMa JoroBopy ca ympaBoM ['pama [laHueBa on maHa 3akibyderba
yrosopa 210 15. cenrem6pa 2021. rogune.
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2. IIOJALH O OBJIAITREHOJ TIABOPATOPUJU KOJA BPIIIU MEPEIHLA U
O KOPUCHULIUMA YCJIYT A

2.1 Ilopanm o onamheHoj J1aGopaTopuju Koja BpIIH Mepema

[lonanu o onamnrheHoj JlabopaTopHju

Hazus 3aBo1 3a jaBHO 3/1paBibe [laHueBO
Anpeca [Tactepona 2

Cemuiure 26000 ITanueso

Ten/dbakc 013 312 725

E-mail higijena@zjzpa.org.rs

JIuna 3a KOHTaKT Jly6paBka Hukomnoscku, 062 886 97 15

2.2 ITopanu 0 KOPHCHHKY YCJIyra

IToganu o KOPUCHHKY yciyra

Hazus ['pancka ynpasa rpajaa [TanueBo

Anpeca Tpr xpama [lerpal 2-4

Cenumre [TanueBo

Ten/bakc 013 308 842,013 351 298

E-mail ekologija@pancevo.rs
vesna.petkovic-borovnica@pancevo.rs

JIuia 3a KOHTaKT Becna IletkoBuh — bopoBuuna, 064 866 22 48

2.3 Cepruduxatu u oBinamhemwa

Ceprudukatom o akpeauranuju (akpeaurannonu 6poj 01-229) morepheno je na 3aBoa 3a jaBHO
31apaBJbe [landeBo 3amoBosbaBa 3axteBe crangapaa SRPS ISO/IEC 17025:2017 Te je koMieTeHTaH
3a 00aBJbame II0CIOBA Y30pKOBamba M HCIUTHBama Koju cy coeuuduimpanu y Pememy o
yTBphHBamy 00MMa aKpeIuTallmje.

MunucrapcTBo MoJbOIpHBpENE, IIyMapcTBa W BojomnpuBpene PemyOmuke CpOuje je wu3mano
opnamheme nox 6pojem 325-00-600/2020-07 ox 16.06.2020. roguHe KOjUM je OBJIACTHO 3aBOJ 3a
jaBHO 371paBibe [laHueBO 3a y30pKOBame M MUKPOOHOJIOMIKA W (PU3HYKO-XEMHjCKA HMCIIUTUBAA
MOBPIIMHCKUX, TOJI3¢MHUX M OTHAJHHUX BOJIA.
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3. METOJAOJIOT'HJA

V30pkoBambe U pPYKOBame y30plHMMa BpILIEHO je y CKJIaQy ca cTaHaapiuMa Koju JeduHHIILY
y30pKOBamEe:

SRPS ISO 5667-1:2008 Ksanmuter Boge - Y3umame y3opaka [leo 1: CmepHuie 3a u3paiy
[porpaMa y3umama y30paka i IOCTyIIKe y3HUMama y30paKa;

SRPS ISO 5667-3:2018 Kpanmurter Boje - Y3umame y3opaka Jleo 3: 3amTura y3opaka u
pyKOBame y30pIiMa BOJIE;

SRPS ISO 5667-4:2019 (u3y3es Tauaka 13, 14, 15 u 16) Kpanmuter Boje - Y3umame y3opaka
Jeo 4: YyTeTBO 3a y3uMame y30paka U3 NPUPOJHUX U BEIITAUYKUX je3epa;

SRPS ISO 5667-6:2017(u3y3eB tauaka 7.6 u 9.2) Kpanmurer Bome - Y3umame y3opaka Jleo
CMmepHHuIle 3a y3UMame y30paka peka u MoToka

SRPS EN ISO 19458:2009 Kpanurer Bojie — Y3uMame y30paKa 3a MUKPOOHOJIOIIKE aHAJIN3E.

ToxoM wucnuTHBama kopuilheHe cy BaluJOBaHE M aKpeJAWTOBAHE METOJE IpeMa 3axTeBHMa
crangapaa SRPS ISO/IEC 17025:2017, a mMerome MHUKpOOMOJOMIKUX U (HPUBHYKO-XEMHU)CKHX
HCIHUTHBaKa [IPUKA3aHe Cy y U3BEIITajuMa O NCIIUTUBAY BOJIE.

[Ipumemeno je OWHApPHO NPaBUIIO OJUTyYHBarba "jeITHOCTABHOT MpUXBarama" JIeQUHHUCAHO Y
npouexypu [1P-12.
[IpumemeHa 3aKkoHCKa peryJiaTHRa:

3axoH o Bogama ("Ci.rnmacauk PC”, 6poj 30/2010, 93/2012, 101/2016 u 95/2018)

VYpenda o rpaHUYHUM BpeaHOcTUMa 3aralhyjyhux maTepuja y HMOBPIIMHCKHM U TOJ3EMHHM
BOJIaMa U CEJIMMEHTY M POKOBHMA 3a BHUX0BO jJoctu3ame ("Ci. rmacauk PC”, 6poj 50/2012),

VYpenba o rpaHUYHUM BPEJHOCTHMA MPUOPHUTETHUX M MPUOPUTETHUX Xa3apJHUX CYTICTAHIH
Koje 3aral)yjy MmoBpIIMHCKE BOJie B POKOBHMa 3a BUX0BO noctusame ("Ci. riacauk PC”, 6poj
24/2014),

[IpaBunnuk o onacHuM Marepujama y Bogama (Ci. rimacauk CPC 6poj 31/82)

[IpaBuiiHUK O yclIOBHMa KOje MOpajy Ja UCIymaBajy mnpeays3eha u apyra mpaBHa Jidia Koja
BplIe ojpeheHy BpCTy HMCIHMTHBAKbAa KBAIWTETA MOBPIIMHCKHX W NOA3EMHHX BOJA, Kao H
HUCIUTHBaKke KBamuTeTa oTniaqaux Bojaa ("Ci. rmacuuk PC”, 6poj 41/1994 u 47/1994),

[IpaBUIHUK O HAMOHAIHO] JIMCTH WHAMKATOpa 3alITUTE XUBOTHE cperuHe (,,CI. riiacHUK
PC* 6poj 37/2011), (Serbian Water Quality Index (SWQI)),

[IpaBunHuUK O mapaMeTpuma EKOJOUIKOT M XEMMJCKOI CTaTyca IOBPIIMHCKHX BOJAA HU
napaMeTpuMa XeMHjCKOT W KBAaHTUTATUBHOT craryca noja3emHux Boaa ("Ci.rmacuuk PC”,
6poj 74/2011),

Crpy4HO METOAOJIOIIKO YIYTCTBO 3a mHpaheme 3paBCTBEHE HCIPABHOCTH MOBPIIMHCKUX
BO/Ia Koje ce Kopucte 3a pekpeanujy y PenyOmumm Cp6uju (MHCTUTYT 3a jaBHO 31paBibe
Cpbuje "lp Munan Jopanosuh batyt”, [lenTap 3a XurujeHy u XyMaHy ekoJiorujy, Ojcek 3a
6e30emaHOCT BoJie 3a muhe u KynanumTa, Maj 2013. roaune)
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IIpema rpaHuyHMM BpeJHOCTHMA Mapamerapa 3aralyjyhux marepuja y TOBPIIMHCKHM BOJama
Vpenbe o rpaHHuHEM BpeaHocTHMA 3aral)yjyhux Matepuja y MOBPIIMHCKAM M MOJ3EMHHM BoOJIaMa
U CEIMMEHTY M POKOBHMA 3a BUX0BO AoctH3ame ("Cirmacauk PC”, 6poj 50/2012) oxpehene cy
rpaHulle U3Mely Kiaca eKOJIOIIKOT cTaTyca M Kiiaca eKOJIOIIKOT MOTeHIKjalia Ha ciienehn HaunH:

Kunaca I: OxroBapa oaimyHoM exoJiomkoMm cratycy. [oBpIIMHCKE BoJie KOje MPHIANAjy OBOj
Ki1ach 00e30ehyjy Ha OCHOBY TpaHHYHHX BpEIHOCTH €JeMEeHaTa KBaJWTeTa YCIOBE 3a
(GYHKIIMOHUCAKE €KOCHUCTEMa, XHMBOT M 3alTHTY prOa (CaIMOHWAA W LUIPUHHIA) U MOTY Ce
KOpUCTHUTH Yy cienehe cBpxe: cHabJeBame BOJIOM 3a nuhe y3 MpeXoJHH TPpeTMaH (GUIITPAIKjoM U
Je3uH(eKnujoM, Kyname M peKpealujy, HaBOmbaBarmbe, WHAYCTPHJCKY YIOTpeOy (IpolecHE H
pacxianHe Boje).

Kanaca II: OnroBapa no6pom exoJiomkom crartycy. [loBpImHCKe Bojie Koje TpHUIIaaajy 0BOj KiacH
00e30ehyjy Ha OCHOBY I'paHHYHHX BPEIHOCTH €JleMeHATa KBATHUTETA YCJIOBE 3a (hYHKIIMOHHUCAHE
€KOCHCTEMA, JXHUBOT U 3aIUTHTY prda (HUIPHUHKA) U MOTY C€ KOPUCTUTH y UCTE CBPXE H MOJT HCTUM
YCIIOBHMa Kao0 U MOBPIIMHCKE BOJIE KOje Mpunajajy kiacu .

Knaca III: Onuc kmace oAroBapa yMepeHOM eKOJOmKOM ctatycy. [IoBpIIHHCKE BOje Koje
NpHUnazaajy oBoj kiaacu o6e30elyjy Ha OCHOBY rpaHMYHUX BPEJHOCTH €JIeMEHATa KBAIUTETA YCIOBE
3a JKMBOT M 3aIUTHTY LHIIPUHUAA U MOTY c€ KOPHCTUTH y ciieniehe cBpxe: CHaOJeBame BOJOM 3a
nuhe y3 mpeaxoJHH TpeTMaH KoaryjaunujoM, (JIOKyJanujoM, QUITpandjoM M JAe3HH(EKIHjoM,
KyTame 1 peKpealyjy, HaBoAbaBarmbe, HHIYCTPHjCKY YHOTpeOy (IpOolecHe U pacxJiaJHe BOJIE).

Kaaca IV: Oarosapa ciabom exosiomkom cratycy. [loBpmmHCKe BoAe Koje MpHUIanajy OBOj
KJIaCH Ha OCHOBY I'paHHYHHX BPETHOCTH eJieMEeHaTa KBAJIMTETa MOTY Ce€ KOPHCTHTH y ciejehe
cBpxe: cHabzeBame BOJOM 3a nmuhe y3 nmpuMeHy KOMOWHAIMje MPEAXOJHO HABEACHUX TPETMaHa U
yHanpeheHuX MeToJa TpeTMaHa, HaBOJAaBambe, HHIYCTPHjCKY YIOTpeOy (MpoleCHe W pacXjaIHe
BOJIE).

Kanaca V: Oxgrosapa Jiomem exoJiomkoMm crarycy. [loBpmmHcke Bojie Koje Mpuniaaajy oBoj Kiacu
HE MOTY Ce KOPUCTHTH HH Y jeIHy CBPXY.

OrneHa eKOJIOHIKOTI CTaryca BOJHHUX Tella MOBPIIMHCKHUX BOJA je MpHKa3aHa Ha cieiaehu HaduH
(Tabena 1).

Tabesna 1. OuieHa ekoJIONMIKOT cTaTyca

OILIeHA eKOJIOMIKOI CTaTyca 0oja

OJJIn4aH

Jio6ap

YMEpPEH KyTa
cJiad

JIom

3a mpoleHy KBalIMTETa MOBPHIMHCKE BojJe KopuiiheH je CpICKM HHIEKC KBAJIMTETa BoOje
(Serbian Water Quality Index - SWQI) koju je HaBeneH y [IpaBHIHHKY O HAIIMOHAIHO] JIMCTH
HMH/IMKaTOpa 3amTuTe XuBoTHE cpenuHe (,,Cn. rmacauk PC* 6poj 37/2011). [lecer mapamerapa
(GHU3MYKO-XEMH]CKOT U MUKpoOHoJIomKor kBaimuTeTa (3acuhenoct kuceonukom, BITIKS, amonujym
joH, pH BpenHOCT, yKYIIHU OKCHIH a30Ta (30Mp HUTpaTra W HATPUTA), OpTOPOChATH, CyCHEHTOBHE
MarepHje, TeMIepaTypa, eJIeKTPONPOBOIJBMBOCT U KOJH(bOpMHE OakTepuje) cy arperupatu y jean
MHJIEKCHU OpOj Ha OCHOBY KOTa je JaT ONKCHU KOMIIO3UTHH MHIMKATOP KBAIHTETA TOBPIIMHCKAX
BOJa. 3a M3padyHaBambe MHJEKca KBAJIUTETa BOJA je KopHiheHa aluiiKaiyja Ha cajTy AreHimje 3a
3aIITUTY XUBOTHE CPE/IUHE.
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Metonom SWQI nepunucano je metr ONMHCHUX HHIMKATOpa MOBPIIMHCKMX BOJA IpeMa HHXO0BO]
HaMEHH M CTeNeHy yrcrohe:

a) Oonuuan - BOJE Koje ce y NPUPOJHOM CTamy y3 QuUITpanujy u JIe3uHpexiujy, Mory
yrnoTpeOJbaBaTH 3a CHaO/eBame Hacesba BOJAOM M y MpexpaMOeHOj MHIYCTPHjH, a MOBPIIMHCKE
BOJIC U 3a T'ajehe TUIEMEHUTHX BpcTa puda (salmonidae);

0) Beoma 0obap v /lobap - Bojie Koje ce y NMPUPOTHOM CTamby MOTY yHOTpeOJhbaBaTH 3a Kylame U
pekpearujy rpahana, 3a CIIopTOBe Ha BOJIH, 3a Tajere APYTrux Bpcra pubda (cyprinidae), unu xoje ce
y3 caBpeMeHe MeTojIe peunnihaBama MOTy ynoTpeOpaBaTH 3a cCHab/ieBambe Hacesba BOJOM 3a muhe
Uy pexpaMOeHO] UH]TYCTPH]H;

1) Jlow - Boje KOje ce MOTY YIoTpeOJbaBaTH 3a HaBOImhaBame, a IOCJIE CAaBPEMECHHUX METO0Jia
npeuyninthaBama U y HHIYCTPUjH, OCUM IIpexpamMOeHO];

) Beoma now - Bosie K0je CBOjUM KBJIMTETOM HEMOBOJHHO JICNYjy Ha JKUBOTHY CPEIUHY, H MOTY
ce yrmorpebsbaBaTi caMo TOCIie MPUMEHE MOCEOHUX MeTo 1a peunihaBama.

Cprncku naaekc kBamureta Boae (SWQI) je npukasan Ha crieaehu HauuH (Tabena 2).

Tabena 2. CpricKku HHIEKC KBAJIMTETA BOJIC

Hymepuuku 100-90 84-89 72-83 | 39-71 0-38 Hema
SWQI | -AHuKarop . nojaraka*

OnucHu Onnyad
WHIUKATOD ;

*Huje Ouno Mepera unu je Hed08obaH bPoj napamemapa 3a u3paa6fbeSWQ1
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4. PE3YJITATU UCIIUTUBAIHA

Crpyune exune 3aBoja 3a jaBHO 3/paBibe [lanueBo m3Bpmmie cy 08.07.2021. rogune obuiasax u
y30PKOBame IOBPIIMHCKUX BOJA KOje c€ KOPUCTE 3a KyIame W peKpeanujy Ha Teputopuju I 'pana
[Tanuesa.

Ha Ttepeny je u3BpIIeH oOMIa3ak TepeHa, MPOLeHeHa ypeheHOCT obae M MPUCYCTBO BHIABMBHX
OTHaJHUX MaTepHja, oapehena je zamyhenoct u Mupuc Bome. V3Bpiena cy Meperma: Temieparype
Ba3lyXa M Boje. Y30pKoBame je 00aBibeHo y mepuoay on 08:20" mo 11:05", mo mpomucanoj
METOJOJIOTHjH, ca KOH3EPBALMjOM IOTPEOHMX Iapamerapa. Pe3ynTaTd Mepema Ha TepeHy
NpuKa3aHu cy y tabenama ox 3,4, 5,7, 8,10, 11, 13 u 15.

Tpancnopr ysopaka no mnaboparopuja 3aBoja 3a jaBHO 3apaBibe [laHUeBO je W3BpIIEH Y
IPONKMCAHOM BPEMEHY HAKOH y30pKOBama, Y IPEHOCHUM BO3HJIMMA Ca PACXJIaJHAM KOMopaMa WM
aKyMyJIaTOPCKHMM (DpHIKHIEpUMa Ha IPOIHCAHO] TEMIIEPATYPH Y LKJbY 3aIUTHTE y30pKa.

IIpema Ypendu o rpanudHuM BpeaHocTUMa 3aralyjyhux marepuja y NOBPIIMHCKHM U MOA3EMHHM
BOJIamMa M CEIMMEHTY M POKOBHMa 3a BUX0BO AocTu3ame (,,Cirmacauk PCY, 6poj 50/2012), kao u
ITpaBuiHMKY 0 mapameTprMa eKOJIONIKOT ¥ XEeMHJCKOT CTaTyca NOBPIIMHCKUX BOJA M lapaMeTprMa
XEMHUJCKOT U KBAaHTHTATHBHOT cTartyca noazeMuux Boja (,Ci.rmacauk PC*, 6poj 74/2011) Bpuu ce
pasBpcTaBame y Kiace. Pesynrati ucnutiBama npemMa HaBelHO] YpeaOu MpuKa3aHu cy Tabeaama
6,9,12, 14 u 16.

Pesynratu napamerapa Koju ce Hajla3e BaH KJlace Koja OAroBapa BOJHM 3a KyIame U PeKpearujy cy
OCCHUYCHH.

H3eewmaj ce mooice penpodykoeamu u yMHONCABGAMU CAMO Y YeNloCU. 8/21



4.1 PEKA TAMHUII

Tabena 3-5. M3BemTaju 0 U3BpLICHOM XHI'HjEHCKOM HA/I30py M pe3yJITaTH MEpeHha Ha TEPEHY

Tabena 3. PEKA TAMUII - KYTIAJIMIITE NIAHYEBO

TEPEHCKHU ITAPAMETPHU

BpeMe y30pkoBama: 09:35h
TeMmnepatypa Ba3ayxa: 26,5°C
Temnepatypa Boje: 26,0°C

. N 44°52'T1"
['TIC kopauHare: E 20°37'58"

Jlokanuu Hanas:

Oobauna ypehena, Hucy
NPUCYTHE BUIJbUBE OTNA/IHE
marepuje;

Bona 6e3 0oje, n1ako
3amyhena, 6e3 mupuca,
OTMajJHKAX MaTepuja u
BHJBHMBOT Tasiora; Bpeme
CYHYaHo, ca c/iabuM BETPOM.

22m

2021/07/08 09:35
1013hPa
ENE 44°52' 11”N 020°37’ 58”E

Tabena 4. PEKA TAMMUII - KYITAJIMIITE JABYKA

2021707/08 09:20

14m 1012hPa

44°56" 35N 020°34’ 22"E

TEPEHCKU ITAPAMETPU

Bpeme y3opkoBama: 09:20"
Temnepartypa Bazayxa: 27,2°C
Temneparypa Boze: 25,7°C

. N 44°56'35"
['TIC kopauHaTe: E 20°34722"

JlokanHu Hanas:

Obana ypeheHa, Hucy
NPUCYTHE BUIJbUBE OTMAJHE
marepuje;

Bona 6e3 60je, 6uctpa, 6e3
MUpHca, OTNAAHUX MaTepuja
Y BUJJBUBOT Tajiora; Bpeme
CyHYaHo, ciab BeTap.

Tab6eaa 5. PEKA TAMMIII - KYITAJIMIITE I'JIOT'OBb

TEPEHCKHU TIAPAMETPHU

Bpeme y30pkoBaba:

10:20"

Temneparypa Bazayxa: 27,4°C
Temnepartypa Boze: 29,0°C

. N 44°58'55"
I'TIC kopauHare: E 20°31'04"

JlokanHu Hanas:

Obana ypehena, Hucy
NpHUCYTHE BUAJLUBE OTMA/IHE
marepuje;

Bopa 6e3 Ooje, 6uctpa, 6e3
MUpHCa, OTIIAJHUX MaTepuja U
BMUbUBOT Tasiora; Bpeme
CyH4YaHo, c1ad BeTap.

2021/07/08

14m

H3zeewmaj ce mooice penpooykoeamu u YMHOICAGAMU CAMO Y YeA0CMU.

10:10

1012hPa ~
44°58' 55”N 020°31" 04“E
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Tabena 6. Pesynratu ucnutuBama y30paka Ha KynaJduinTuMma peke TaMurr

HA3HUB Y30PKA 5
PEKA TAMIII I'PAHUYHE BPEJHOCTHU KJIACE
IMMOKA3ATEJb TAHYEBO | JABYKA | IJIOTOM Fooh SR TN \
PE3YJITATU ®UNYKO-XEMUJCKUX UCITUTUBAIBA
OnwrtH
pH 7,57 7,58 7,54 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 | <6,5um>8,5
CycneHoBaHe Marepuje 130 157.8 162 25 25 ) ) )
(mg/L)
KuceoHnuyHu pexxum
PacTBOopeHH KuceoHMK
(mgOy/L) 6,6 6,6 6,0 - - 5 4 <4
3acuheHocT kuceoHukom (%) 80 80 78 - - - - -
BPKSs (mgO»/L) <3 4,3 <3 - - 7 25 >25
LIER-" OmpouaTHAMRLOTE <30 <30 | <30 10 15 30 125 >125
(mgOy/L)
HPK- nepmanranatHa metoaa
(mgOy/L) 2,4 3,0 2.2 5 10 20 50 >50
HyTtpujentn
VYkynaH azot (mgN/L) 5,49 7,03 6,35 1 2 8 15 >15
Hurpatu (mgN/L) 1,0 1,0 1,0 - - 6 15 >15
Hutputu (mgN/L) 0,006 0,007 0,007 0,01 0,03 0,12 0,30 >0,30
AMOHHjyYM joH (mgN/L) <0,06 <0,06 <0,06 - - 0,6 1,5 >1,5
VkynaH docdop (mgP/L) 0,16 0,08 0,11 - - 0,4 1 >1
Oprodocharu (mgP/L) 0,02 0,03 0,02 - - 0,2 0,5 >(),5
CannHuTeT
Xnopuau ( mg/L) 28,3 29,3 24,7 50 - 150 250 >250
Cyndatu (mg/L) 35,8 39,7 39,0 50 100 200 300 >300
Yiyma . 229 236 242 <1000 | 1000 1300 1500 >1500
MHHepanu3audja (mg/L)
IO R T Bl o 335 335 340 || <1000 | 1000 | 1500 | 3000 >3000
(uS/cm)
VkynHa tBpaoha (mgCaCOs/L) 163 159 173 - - - - -
MeTtaan
ApceH 1,72 1,86 1,43 <5 10 50 100 >100
bakap <0,5 <0,5 58,4 112 112 500 1000 >1000
LInHK <1 <1 61,9 300 1000 2000 5000 >5000
YKynHH XpoMm <0,5 <0,5 0,88 25 50 100 250 >250
I'Boxkhe — yKynHo (pg/L) 285 352 483,5 200 500 1000 2000 >2000
Omnoso (pg/L) <0,5 <0,5 1.2 - - - - -
Kagmujym (ug/L) <0,5 <0,5 0,25 - - - - -
Kusa (ug/L) <0,5 <0,5 <0,5 - - - - -
Hukn (pg/L) <0,5 <0,5 <0,5 - - - - -
OpraHcke cyncraHue
IToBplUMHCKH aKTHBHE
marepuje (kao naypuicyndar) 27 39 43 100 200 300 500 >500
(ug/L)
PE3YJITATU MUKPOBHOJIOLIKUX HCITUTUBAIHA

VYkynHe konudopmHe 5
GaxTepuje (MPN/100mL) 20140 26030 34480 500 10000 100000 | 1000000 | >1000000
DekanHe konudopmHe
GaxTepnje (MPN/100mL) 200 <100 <100 100 1000 10000 100000 >100000
LlpeBHe eHTepokoke**
(MPN/100mL) 80 <40 80 200 400 4000 40000 >40000
Bpoj acpobuin xerepotoga— | 349 145 30 500 | 10000 | 100000 | 750000 | >750000
Koxu (cfu/mL)

*  Ypenba o rpannunum BpearocTHMa 3arahyjyhux MatepHja y MOBPLIMHCKHM H MOA3EMHHM BOJAMa M CEAHMEHTY H POKOBHMA 3a WHXO0BO focTH3ame ("Ci. raacumk PC”, 6p. 50/2012, Mpusor 1,

Tabena 1. I'pannune Bpentocty 3arabyjyhnx matepuja y nOBpIIMHCKHM BOaama)
**  (exanHH CTPENTOKOK NPUNANA IPYNH LPEBHHX EHTEPOKOKA
Hszeewmaj ce mooice penpodykosamu u yMHONCAGAMU CAMO Y YeN0CMU. 10/21




Ha ocHOBy pesynrata o0aB/beHUX J1a0OPATOPHjCKUX MCIUTHBAka W CTPYYHOT paszMaTpama, ca
acmeKTa UCIUTHBAHKMX MapaMeTrapa, KOHTposMcaHu y3opiu peke Tamumn (kynamumra y Ilanuey,
Jabyuu ['oromy) 3a/10BoJbaBajy KpHUTEpHjyMe 3a BOJHA Teja THN | (BeIHMKE HH3HjCKE peKe) 3a
kiacy III (ymepen exosomniku cratyc).

[ToBpumMHCKE BOJIE KOje MPHUIIa/ajy OBOj KJIACH MOTY C€ KOPHCTHTH 3a KYyIame U PeKpearnujy.

4.2 PEKA IYHAB

Tabena 7-8. M3BemTaju 0 H3BPIICHOM XHUTHJEHCKOM HA30pY M pe3yJITaTH Mepeha Ha TEPEHY

Tabena 7. PEKA TYHAB - KYITAJIMIITE BEJIA CTEHA

JIEBO O/J1 LHTTHUIIA
TEPEHCKHU ITAPAMETPH
Bpeme y3opkoBama: 10:10"
Temneparypa Bazayxa: 34,1°C
Temmneparypa Boze: 28,1°C
N 44°50'53"

I'TIC xopauHare: E 20°35'03"

Obana ypehena, Hucy
NpHUCyTHE BUJbUBE
OTIajiHe MaTepuje;
Bona 6e3 6oje, nako

3amyheHa, 6e3 Mupuca,

OTHaJHUX MaTepuja u
BUIJBHMBOT TAJIOra; 2021/07/08 10:08

Bpeme -13m 1017hPa
cyHuaHo, ca crabum SE  44°50" 53”N 020°35 03E

BETPOM.

JlokaiHu Hanas:

Tab6eaa 8. PEKA /IYHAB - KYITAJIMIITE BEJIA CTEHA

JTECHO O/ INITHIIA
TEPEHCKHU ITAPAMETPH
BpeMe y30pKoBama: 10:00"
Temmneparypa Basayxa: 34,1°C
Temmneparypa BOJIE: 28,0°C
N 44°50'59"

I'TIC xopaunare: E 20°35'05"

Obana ypehena, Hucy
MPUCYTHE BUIJbUBE
OTMajiHe Matepuje;
Bopna 6e3 60je, nako

JlokaHu Hanas: zamyhena, 6e3 MupHca,

r OTMaJHUX MaTepuja u
2021707708 10:01 BUJUbUBOT Tasiora; Bpeme
3m 1015hPa

A 6
SSE  44°50’ 59”N 020°35’ 05”E i Ao

BETPOM.

H3zeewmaj ce mooice penpooyKosamu u YMHONICABAMU CAMO Y YeN0CMU. 11/21




Tabena 9. Pesynratu ucnuruama yzopaka peke JlyHas Ha kynanuiwty Bena Crena

| b Bl DL TPAHHYHE BPEAHOCTH KJACE*
NIOKA3ATEJb BEJIA CTEHA
i ) JIEBO O] JECHO O 1 it I v Vv
mnpnes o mmna |2 0 S0 AR
PE3YJITATU ®U3UYKO-XEMUJCKUX UCTTUTUBAA
Onwtu
pH 8,11 8,14 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6.5um>85
CycneHaoBaHe MaTepuje 135 141 25 25 ) ) )
(mg/L)
KuceoHnuHu pexum
PacTBopeHu kuceoHmk
(mgO,/L) 10,6 10,6 - - 5 4 <4
3acuheHocT kuceoHUKoM (%) 133 131 - - - - -
BPK;s (mgO»/L) 755 14,5 - - 7 25 >25
HPK- 6uxpomaTHa MeTozna <30 <30 10 15 30 125 ~125
(mgO,/L)
HPK- nepmaHranatsa
MeTona (mz0s) 2,0 1,9 5 10 20 50 >50
HyTtpujentn
YkynaH azot (mgN/L) 6,75 6,43 1 2 8 15 >15
Hurtparu (mgN/L) 1,0 1,1 - - 6 15 >15
Hutpurtu (mgN/L) 0,007 0,005 0,01 0,03 0,12 0,30 >0,30
AMoHHjyM joH (mgN/L) <0,06 <0,06 - - 0,6 1,5 >1.5
YkynaH ¢ochop (mgP/L) 0,08 0,04 - - 0,4 1 >1
Oprodocdaru (mgP/L) 0,02 0,01 - - 0,2 0.9 >0,5
Canunurer
Xnopuau ( mg/L) 18,1 18,3 50 - 150 250 >250
Cyndatu (mg/L) 28.2 314 50 100 200 300 >300
YxynHa . 213 198 <1000 | 1000 1300 1500 >1500
MUHepanuzaumja (mg/L)
Enextponosoamusoct Ka20% - 39 308 <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000
(uS/cm)
VkynHa tBproha
(mgCaCOs/L) ks 191 ) B ) ) )
Metanu
Apcen (ug/L) 1,81 1,84 <5 10 50 100 >100
bakap (ng/L) <0,5 59.4 112 112 500 1000 >1000
Llnnk (pg/L) <1 50 500 2000 2000 5000 >5000
YxynHu xpom(ug/L) <0,5 <0,5 25 50 100 250 >250
['Boxkhe — YKyIHO (ug/L) 372 322.5 200 500 1000 2000 >2000
Omnoso (ug/L) <0,5 1,94 - - - - -
Kaamujym (ug/L) <0,5 0,25 - - - = S
XKusa (ug/L) <0,5 <0,5 - - - - -
Huxka (ug/L) <0,5 <0,5 - - - - -
OpraHcke cyncraHie
[ToBpIUMHCKY aKTUBHE
Mmartepuje (kao <25 <25 100 200 300 500 >500
naypuicyndar) (ug/L)
PE3YJTATHU MUKPOBUOJIOLIKUX UCIIUTUBAIHA

VkynHe konupopmHe
Gaxrepuje (MPN/100mL) 9060 8570 500 10000 100000 | 1000000 | >1000000
dekanHe KoupopMHe
GaxTepuie (MP?\J/FI)OOmL) 2720 1600 100 1000 10000 100000 >100000
&’;‘;‘fﬁl gg;fﬁ;"“’"e** 124 <40 200 400 4000 | 40000 | >40000
Bpoj aepoOHux
xeteporpota —Koxi 10727 3364 500 10000 100000 | 750000 >750000
(cfu/mL)
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Ha ocHoBy pe3synrara o0aBbeHUX JTa0OpaTOPUjCKUX HCIUTHBAFa U CTPYUYHOT pa3Marparmsa, ca
acIeKTa UCIMTUBAHMX IapaMmeTapa, KOHTpoJiucaHu yszopuu peke JlyHaB kynamumre bema CreHa
(J1eBO ¥ JIECHO O[] IIIHIA) 33J0BOJbABA]y KPUTEPHjyMe 3a BOJIHA Teja THI | (BeJMKe HU3HjCKE peKe)
3a kaacy IV (ciad exosomku craryc) 3a KyHaJUIITe JEBO M JAECHO OJ INMuIA 300T moBehaHux
koHueHrpanuja BIIKs.

Konnentpanuje napamerpa koje cy usHax MJ/IK BpexnocTn y y3opumma Bojae KynajHInTa
beaa crena Ha [lynaBy (BIIKs) He mnpeacraB/bajy pHU3HK 1O 3ApaB/be JbYIAHM KOjH 0Ba
KyNa/JdIITa KOPHCTE 32 peKpealujy H CINOpTCKe AKTHBHOCTH y BOAU Beh MOry HeraTHBHO
YTHIATH Ha OW/bHM H KHBOTHHCKH CBET Y BO/IH.

4.3 TIOHABHIIA

Tabena 10-11. M3Bemmraju 0 M3BPUICHOM XHUIHjEHCKOM HAI30py M PE3YJITATH MEPEHa Ha TEPEHY

TEPEHCKH HAPAMETPU

Bpeme y30pkoBama: 9:20h
Temmneparypa Bazayxa: 29.2C
Temmneparypa Boje: 27,4°C
N 44°44'39"
I'TIC xopaunare: ;
DIAHATE E 20°45'60"
Obauna ypeheHna, Hucy
NPUCYTHE BU/UbUBE OTINAHE
marepuje;
. Bona 6paoH xyTe 06oje, 1ako
Jloxanuy Hanas: 3amyheHa, 0e3 mupuca, 2021/07/08 09:22
OTNafHUX MaTepuja u 38m 1011hPa
BH/UbMBOT Tasora; Bpeme 44°44" 39"N 020°45° 60”NE

CYHYaHo, ca cjabuM BETpOM.

S Sl sl P

TEPENCKH HAPAMETPH

Bpeme y3opkoBama: 9:50"
Temmepatypa Ba3tyxa: 29,2°C
Temneparypa Boje: 29,20C

N 44°42'94"
I'TIC xopnuHare: E 20°48'18"

Obana ypeheHa, Hucy
NpUCYTHE BU/UbUBE OTMajIHE
marepuje;

Bopa 6paoH xyte 60je, lako

Jlokamnu Hanas: 3amyheHa, 6e3 Mupuca,

2021707708 09:47 .
41m 1011hPa i OTNaJAHUX MaTepHja u

44°42' 947N 020°48’ 18”NE i BHAJBMBOT Tasiora; Bpeme
CYHYaHO, ca ciablM BETPOM.
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Tabema 12. Pe3ynraTu ucnutuBama y3opaka Bojie [lomaBuiie

HA3MB Y30PKA || -
TIOHABHLIA I IT'PAHUYHE BPEJJHOCTH KJIA(?E
BAHATCKH :
'OMOJLHIIA BPECTOBAIL |I 1 11 I 1A% A%
JTATHU ®U3NYKO-XEMUJCKUX UCITUTUBAIBLA
9,03 9,21 6,5-8,5 6.5-8,5 6,5-8,5 6,5-8.5 [<6,5 wim >8.5
CycneHoBaHe Marepuje 185 182 25 25 ) ) )
(mg/L)
KunceoHHYHH pekuM
PacTBOpeHU KMCEOHUK
(mgO,/L) 10,4 9,5 - - S 4 <4
3acuheHocT KuceoHUKOM (%) 133 122 B - - - -
BPKs (mgO,/L) <3 17,8 - - 7 25 >25
HPK- 6uxpomaTHa MeTona -
(mgD/L) 38,3 <30 10 15 30 125 >125
HPK- nepmanranatHa metoza 12.8 9.7 5 10 20 50 >50
(mgO»/L)
HyTtpujentn
VYkynaH a3ot (mgN/L) 8,06 7,44 1 2 8 15 >15
Hurpatu (mgN/L) 1,2 1,7 - - 6 15 >15
Hurpuru (mgN/L) <0,002 <0,002 0,01 0,03 0,12 0,30 >0,30
AMoHuM]jyM joH (mgN/L) 0,06 0,06 - - 0,6 1,5 >1,5
YkynaH ¢ochop (mgP/L) 0,08 0,05 - - 0,4 1 >1
Optodocdaru (mgP/L) 0,04 0,03 - - 0,2 0,5 >0,5
CanuHuteT
Xnopuau (mg/L) 35,2 34,6 50 - 150 250 >250
Cyndaru (mg/L) 37,8 64,6 50 100 200 300 >300
b . 617 619 <1000 | 1000 1300 1500 >1500
MuHepanu3zauuja (mg/L)
EnewrponosofruenerEn 20° | ggg 788 <1000 | 1000 | 1500 | 3000 | >3000
(uS/cm)
Vxynna tBpaoha
(mgCaCOs/L) il T - - - - -
Meranu
ApceH (ug/L) 51,4 43,17 <5 10 50 100 >100
Bakap (ng/L) 115 186,9 112 112 500 1000 >1000
LIMHK (ng/L) 108,6 96,6 500 2000 2000 5000 >5000
YKynHu XpoM(ug/L) 0,68 <0,5 25 50 100 250 >250
['BoxI)e — YKYIHO (ug/L) 157 219 200 500 1000 2000 >2000
Ousoo (nug/L) 3,21 2,61 - - - - -
Kanmujym (ug/L) 0,17 <0,5 - - - - -
Kuga (ug/L) <0,5 <0,5 - - - - -
Huka (pg/L) <0,5 <0,5 - - - - -
OpraHlcke cyncraHue
[ToBpLUMHCKM aKTHBHE
Marepuje (kao naypuicyngar) <25 <25 100 200 300 500 >500
e e Figur PE3YJITATU MUKPOBUOJIOLLIKHUX UCITUTUBAIBA
VkynHe konugopmHe 5
GaxTepuie (MPN/100mL) 8450 14390 500 10000 | 100000 | 1000000 | >1000000
DekanHe KoupopMHe
GaxTepuje (MPN/100mL) 100 <100 100 1000 10000 | 100000 | >100000
LlpeBHe eHTEpOKOKE
(MPN/100mL) <40 <40 200 400 4000 40000 >40000
Bpoj aepoOHux xeteporoda
_Kohl (cfu/mL) 6545 854 500 10000 | 100000 | 750000 | >750000
Hszeewmaj ce modice penpoOykogamu u yMHONICAGAMU CAMO Y YeN0CMU. 14/21



Ha ocHoBy pesynrtarta o0aBibeHMX JIaDOpPAaTOPUjCKHX HCIHMTHBAaba M CTPYYHOI pasMaTpama, ca
aclieKTa HMCIMTHBAHMX Iapamerapa, KOHTPOJHMCAaHH Yy3opuu Boje [lomaBuie (Kynmaiumire y
Omospriu 1 banarckoM bpectoBiy) cy BaH jeduHHCaHHX Kjlaca 3a BEIITAa4yKa BOJIHA Teja 300T
noBehanux KoHueHTparuja pH Ha kymamumrty y Owmospuim u banarckom Bpecrtosmy. Bona
Kynanumra y OMoJpHIy npunaga kiaacu [V (cnab exonomiku craryc) 3a napamerpe XIIK, ykynan
a30T ¥ apceH, a BoJa Kynauumra y banarckom bpecroBumy mpumnana xiacu IV (cinab ekosomku
cratyc) 3a napamerap bIIKs.

KonnenTpanuje napamerpa koje cy muag MJIK BpexHocT y y30pKy Boae KymajMmTa y
Omomnn (pH Bpeanoct, XIIK, ykynman a3or um apceH) MOry HpeaACTaB/baTH PH3HK 110
3ApaB/be JbYIAH, I0K Yy y30pKy Boae kynaiaumrta y banarckom BpecroBuy (pH Bpeanoct u
BbIIKs) He npeacraB/bajy pHU3HK 10 3ApaB/be JbYAH KOjU OBa KYNAJHIITA KOpPHCTE 32
peKpeanujy H CNOPTCKe AKTHBHOCTH y BOJAM Beh MOry HeraTMBHO YyTHUATH Ha OM/bHHM H
KHBOTHHCKH CBET Y BOIH.

4.4 KYITAJIMIITE Y UBAHOBY

TaGela 13. M3Bemraju 0 H3BPIICHOM XHTHjEHCKOM HA30PY M PE3yJITaTH MEPEHha Ha TEPEHY

TEPEHCKU IIAPAMETPU
Bpeme y3opkoBama: 11:05"
Temmneparypa Baznyxa: 30,5°C
Temmneparypa Boze: 28.2°C
, N 44°43'65"
I'TIC xoopnunare: E 20°42'26"

Obana ypeheHna, Hucy
NpUCYTHE BUJbUBE OTNAAHE
marepuje;

Bopna xyTe 60je, Ouctpa,
6e3 Mupuca, OTNagHUX
Marepuja 1 BUABUBOT

JlokayHu Hanas:

2021/07/08 11:03
Tanora; Bpeme 43m 1011hPa
CyH4aHo, 0e3 BeTpa. 44° 43" 65”N 020° 2' 26”N
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Tabena 14. Pesynraru ucnutuBama y30paka Bojie Ha Kynanumry y UBaHoBy

OnuTu

pH 8,92 6,5-85 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 [<6,5 uu >8.,5|
CycneHnoBaHe MaTepuje

(mg/L) 128 25 25

KuceoHn4yHu pexum

PacTBOpeHH KUCEOHHK

(mgO,/L) 55 - - 5 4 <4
3acuheHocT kuceoHHkoM (%) 69 - - - - -
BPK;s (mgO,/L) 9,1 - - 7 25 >25
HPK- 6uxpomMarHa meToaa

(mgOL) p 34,2 10 15 30 125 >125
HPK- nepmanranatHa metoaa

(mg0s /L)p 9,9 5 10 20 50 >50
HyTtpujentn

VYkynas azot (mgN/L) 9,28 1 2 8 15 >15
Hutparu (mgN/L) 1,3 - - 6 15 >15
Hurputu (mgN/L) <0,002 0,01 0,03 0,12 0,30 >0,30
AMOHHjyM joH (mgN/L) <0,06 - - 0,6 155 >1,5
Ykynas pocdop (mgP/L) 0,68 - - 04 1 >1
Oprodocdaru (mgP/L) 0,62 - - 0,2 0,5 >0,5
CajuHuTeT

Xnopuau ( mg/L) 40,5 50 - 150 250 >250
Cyndaru (mg/L) 30,7 50 100 200 300 >300
;’ﬁ :::ﬂ wamia (m/L) 464 <1000 | 1000 1300 1500 >1500
RIexIpROoROARARaRT Aa 20° 622 <1000 | 1000 1500 3000 >3000
(uS/cm)

Vkynsa tBpaoha (mgCaCOs/L) 274 - - - - -
Metaau

ApceH 7,96 <5 10 50 100 >100
Bakap 87,9 300 300 500 1000 >1000
LuHk 116,2 500 2000 2000 5000 >5000
YKYIHH XpoM 0,92 25 50 100 250 >250
I'Bokhe — yKynHO (ug/L) 916,5 200 500 1000 2000 >2000
OuoBo (ug/L) 1,84 - - - - -
Kagmujym (ug/L) <0,5 - - - - -

XKusa (ug/L) <0,5 - - - - -
Hukn (ug/L) <0,5 - - - - -
Oprascke cyncraHue

[ToBpLIMHCKU aKTHBHE

Matepuje (kao naypuicysdar) <25 100 200 300 500 >500
iii/Li

VkynHe konudopmue !
6a1<yTepuje (Mg’\l /IIJOOmL) 17890 500 10000 100000 | 1000000 | >1000000
g;i‘;i;’:;e"é’;:g’/‘l’gxl‘f) <100 100 1000 | 10000 | 100000 | >100000

€BHE eHTepOoKOKe* *

ﬁfm /100mL) P 40 200 400 4000 40000 >40000
Bpoj aepobHux

xetepoTtoda —Koxun 427 500 10000 100000 | 750000 >750000
cfu/mL)

Hszeewmaj ce mooice penpodykosamu u ymHodcasamu camo y yenocmi. 16/21



Ha ocHoBy pesynrarta 00aB/beHMX J1a0OpaTOPHjCKHX HCIHMTHBAKa M CTPYYHOI pa3Marparsa, ca
acIeKTa UCIMTUBAHMX I1apaMeTapa, KOHTPOJIMCAHU y30pakK ca Kynaiumra y MBaHOBY 3a710BoJbaBa
KpHTEpHjyMe 3a KJacy V (om exoJomkH craryc) 30or mosehanux Bpemsoctn pH wu
oprodocdara, nox xonuenrpaunje bIIKs, XIIK, ykymnHor asota u ykymHor ¢ocdopa oarosapajy
KpuTepHjyMa 3a kiacy IV (ciab exoJsomKku craryc).

4.5 JE3EPO Y KAYAPEBY

Tabena 15. M3Bemmraju 0 M3BPLUIEHOM XUTHjEHCKOM HAJ30py H Pe3yJITaTH MEPEHa Ha TEPEHY

TEPEHCKU ITAPAMETPU
Bpewme y3opkoBama: 8:20h

Temneparypa Baszayxa: 29,7°C
Temneparypa Boje: 25.8°C

| Pesuayannu xJop: 0,00mg/L
I'TIC xopaunare: I;:I ggoi; g ‘11..

Oobana ypeheHa, HUCY npuUcyTHE
BUJbMBE OTNAJHE MaTepuje;

: . Bona 6e3 60je, 6uctpa, 6e3

202807 A sl Jloxamnn Hanas: MUpHca, OTNAJHUX MaTepuja 1

35m 1010hPa
;B
44°57" 34"N 020°42" 51"E Buﬂgﬁi‘;;fgggaéerg?e

H3zeewmaj ce modice penpo0yKosamu u yMHONCABAMU CAMO Y YeA0CmU. 17/21



Tabena 16. Pesynraru ucnutuBama y3opaka Boje jesepa y Kauapepy

pH

7,98

6,5-8,5

6,5-8,5

<6,5 wimn >8§,

CycnenoBaHe Matepuje

PacTBOpeHH KMCEOHUK

im /Li 159

(mgO,/L) e
3acuheHocT KuceoHukoM (%) 118 - - - - -
BPK;s (mgO/L) <3 - - 7 25 >25
HPK- 6uxpomartHa MeTtosia
(mgO,/L) <30 10 15 30 125 >125
HPK- nepmanranatHa meto/a 2.0 5 10 20 50 ~50
mgO,/L I
Vkynax azot (mgN/L) 5,66 1 2 8 15 >15
HutpaTtu (mgN/L) 0,2 - - 6 15 >15
Hutputu (mgN/L) <0,002 0,01 0,03 0,12 0,30 >0,30
AmonujyM joH (mgN/L) <0,06 - - 0,6 1,5 >1,5
Ykynas ¢pocdop (mgP/L) <0,02 - - 0,4 1 >1
Optodocharu (mgP/L <0,01 - - 0,2 0,5 >0,5
Xnopuau ( mg/L) 24,0 50 - 150 250 >250
Cyndaru (mg/L) 10,2 50 100 200 300 >300
BT . 465 <1000 | 1000 1300 1500 >1500
MUHepanu3auuja (mg/L)
TR e 631 <1000 | 1000 1500 | 3000 >3000
(uS/cm)
VkynHa tBpaoha (mgCaCOs/L 326 - - - - -
Apcen 1,41 <5 10 50 100 >100
bakap <0,5 112 112 500 1000 >1000
LluHK 3,37 500 2000 2000 5000 >5000
YKynHu Xxpom 2,87 25 50 100 250 >250
I'Boxhe — ykynHo (ug/L) 126.,5 200 500 1000 2000 >2000
Oumnogo (ug/L) <0,5 - - - - -
Kaamujym (pg/L) <0,5 - - - - -
Kura (ug/L) <0,5 - - - - -

Hukn

[ToBpLIMHCKM aKTHBHE
Marepuje (kao naypuicyndar)
/L

VkynHe koaudopmHe

GaxTepuje (MPN/100mL) 1580 500 10000 100000 | 1000000 | >1000000
DekanHe KonupopmMHe
GakTephje (MPN/100mL) <100 100 1000 10000 100000 >100000
LlpeBHe enTepokoke**
(MPN/100mL) <40 200 400 4000 40000 >40000
Bpoj aepobHux
xereporoa —Koxi 245 500 10000 100000 | 750000 >750000
cfu/mL)

Hseewumaj ce mooice penpodykosamu u ymnoscasamu camo y yenocmu. 18/21



Ha ocHoBy pesynrara 00aB/beHHX 11a0OPaTOPHjCKMX HCIMTHBAKA MW CTPYYHOr pa3MaTpama
yTBphEHO je Jla KOHTPOJIMCAHH y30pak jesepa y KauapeBy, ca acmekTa MCHIMTHBAHMX MapameTapa
3a/10BOJbaBa KPUTEPHjyMe 3a BEIITayka BojiHa Tesla, Kiaacy III (ymepen exosiomkn craryc).

IloBprurHCKe BOJIE KOje NPHUMaajy OBOj KJIACH MOTY e KOPHCTUTH 32 KyTIathe ¥ PEKPEalit]y.

S. OHEHA EKOJIOHIKOI' CTATYCA U KBAJIUTETA BOJIE (SWQI)

Tabena 17. 36upHu NpHUKa3 OlEHE EKOJIOLIKOT CTAaTyCa M MHJEKCAa KBAJIUTETA MIOBPIIMHCKUX BOJA 32
KyIlalke U peKpealujy

]
£ Knaca § SWQI
&
=] = = g = =
: 1 R
. epHo 2 g = =
Pb | Jlokauuja Mefm % g = g E § g E E b = % = g
=l ol El Bl Bl E| g 33 §° [EEEEEC
E = & & &g ) > =
E E b1 = = & = 5 g = =
= S Z & =
K[y]':ﬁl':'::e m | m| om 11
Peka Kynanuwre
1. Tavmm Taliyss 11 IT1 111 Il | YMEPEH| 68 | JiowW
Kyr'j:‘;'r'(‘)‘:“ 111 11 Ul | YMEPEH| 70 | Jiom
Kynaauwre %
J1eBO 01 11 111 65 Jiomt
Pek wnuua VAN
2. elea | :
HyHaB Kynanaumre L
JeCHO 01 111 111 1 62 Jiomt
HInmuua 2
Kynanuwmre 1w i 66 G
y Omosbuuu SRR
3. [HowaBuua| gypagumre | 11
y Banatckom I I 111 55 J1o11
BpectoBuy
HNBanoso | Kynamuwre 45 | Jom
4. y UBaHoBy II 111 11
Je3epo Kynanuwre
5. Kauapepo | Maliesepyy II 111 11 YMEPEH
KauapeBy
19/21
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6. 3AK/bYYAK U IIPEIIOPYKE

Ha ocHoBy pesynrara oGaBbeHMX 1a0OpAaTOPHjCKHX HMCHMTUBAKA M CTPYYHOT pa3MaTpara
yTBpheHo je aa ce:

1. Kymannmra pexe Tamum y ITanueBy, Jabyuu u [ioromy u Ha jesepy y Kauapesy
MOT'Y CE KOPUCTUTH ¥ CBPXY KYIIAIbA U PEKPEAILIMJE.

2. Kynaaumrta pexe J[lynas — Bena creHa /1leBo M J1ecHO 0] IMNHNIA H KyNaJuuiTe
Ilomasuue y banarckom Bpecrosuy MOI'Y CE KOPUCTUTHU Y CBPXY KYIIAILA
W PEKPEALIMJE. Iapamerpu koju cy msnax MJK 3a III kaacy He mpeacraBibajy
PH3HK IO 3ApaB/be JbYAH KOjH 0Ba KYNAJIHIITA KOPHCTE 32 peKpeauujy W CIopTcKe
AKTHBHOCTH Y BO/IH.

3. Kynasumre Ilomasune y Omomuuu u y Msanoy ce HE IPEIIOPYYYJE 3A
KOPHII'REILE 3A KYITAILE U PEKPEAILIAJY.

IPEIIOPYKA

Ha ocnoBy Ctpy4yno weTozmonomkor ymyrerBa 3a mpaheme 3ApaBCTBEHE HCIIPABHOCTH
TIOBPIIMHCKUX BOJA KOje Ce KOpHUCTe 3a pekpeanujy y PenyGmuum Cpbuju MHcTHTYTa 3a jaBHO
3apasibe Cpbuje “Jlp Munan Jopanosuh baryt” u3 maja 2013. roause y ciydajy 1a cy pe3yiTatd
(H3HYKO XEMHU]CKUX, MUKPOOHOIOMIKAX /MM GUONOWIKMX UCIMTHBAK-A BaH Kjace 3a BOAY 3a
Kyname cMmarpa ce ja je Jomuio o 3arahema W obaBeliTaBa ce CaHWTApHH HHCIIEKTOP paH
yTBphHBama u3Bopa 3aralema U Ipe/y3uMarba Mepa 3a BEroBo yKIambame.

Hakon 72 cara Bpmu ce 10JaTHO y30pKOBare BOZE. YKOJIMKO HU Ta/1a HHje JOCTHTHYT MPOIHCAHH
KPHUTEPHjYM 3a BOJY 3a KyName y30pKOBarb¢ Ce BPLIM Ha cBakux 48 caTu 10 mpecTaHKa 3araljema
WM J10 ciefeher pesloBHOT y30pKoBama.

VYKOINKO HHM TMOCJE€ PEIOBHOI Y30pPKOBamba PEe3yJITaTd JabopaTOPHjCKOr HCIHUTHBAA HHCY
ycarjameHy ca rpaHAYHUM BPEHOCTHMA Jaje Ce MPENTOr CAaHUTApHOM HHCIEKTOPY 3a 3abpaHy
Kylama.

Crenyjanp
{\Z

[pum. ﬂp'ﬂpraBKa Huxkonoscku

Hseewmaj ce modice penpooykosamu u ymroscagamu camo y yenocmu. 20/21



7. NPWJIOI

— HsBemraj o ucnutuBamy Boge 6poj V 3715 ox 14.07.2021. (6poj crpana 4)
— MHsBemraj o ucnutuBamy Boge 6poj V 3716 ox 14.07.2021. (6poj crpana 4)
— Hseemraj o ucnutuBamy Boge 6poj V 3717 ox 14.07.2021. (6poj crpana 4)
— Hssemraj o ucniutuBamy Bojae 6poj V 3718 ox 14.07.2021. (6poj cTpana 4)
— H3sewraj o ucnutusamy Boge 6poj V 3719 ox 14.07.2021. (6poj crpana 4)
— M3sBemraj o ucnutuBamy Boge 6poj V 3720 ox 14.07.2021. (6poj crpana 4)
— MHsBemraj o ucnutuBamy Boje 6poj V 3739 ox 14.07.2021. (6poj cTpana 4)
— H3sewraj o ucnutuBamy Boze 6poj V 3740 ox 14.07.2021. (6poj crpana 4)
— MUssewraj o ucnutuBamy Boae 6poj V 3741 ox 14.07.2021. (6poj cTpana 4)

- KPAJ M3BEIITAJA —

Hszeewmaj ce modice penpoOykoeamu u yMHOICABAMU CAMO Y YEIOCMU. 21721



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

&
ATC
ZAVOD ZA R

JAVNO ZDRAVLJE INMCHATABATRE
PANCEVO

OBR-151

ISO/IEC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE Broj izveStaja: V3715

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje higijene
Datum izdavanja izves$taja:14.07.2021.
Narucilac ispitivanja:
GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Trg kralja Petra I br.2-4
26000 Pancevo
IZVESTAJ O UZORKOVANJU

Podaci o uzorku:
Vlasnik uzorka: GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Vrsta uzorka: Povr§inska voda
Lokacija uzorkovanja: Glogonj
Datum i vreme uzorkovanja: 08.07.2021. u 10:20h
Uzorkovao: Spasi¢ Milan
Metoda uzorkovanja za mikrobioloska ispitivanja: SRPS EN I1SO 19458:2009
Metoda uzorkovanja za fizi¢ko-hemijska ispitivanja:
SRPS EN ISO 5667-1:2008 , SRPS EN ISO 5667-3:2018 SRPS EN ISO 5667-6:2017
Transport uzorka: frizider akumulatorski
Temperatura transporta uzorka (°C): 2-5
Datum i vreme prijema uzorka: 08.07.2021. u 10:55h
Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska, fizi¢ko-hemijska

Oznaka uzorka (ID broj): 3715

Mesto uzorkovanja: Tami$ plaza, Glogonj

*oznaka neispravnost # neakreditovane metode — vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultati terenskih merenja/ispitivanja

Naziv parametra Jedinica mere Oznaka metode Referentna vrednost Rezultat Merna nesigurnost +/-
Temperature vode o°C SRPS H.Z1.106:1970 - 29,0 0.3
Temperature vazduha °C DMI-003 27,4 0.3
Rezidualni hlor mg/L DMI-004# 1,0 / /
Rezidualni hlor (DPD) mg/L DMI-004 1,0 / /

Ostali podaci o uzorku:
Nacin uzorkovanja i koris¢eni tip aparata/pribor: ru¢no, $tap za uzorkovanje

Vremenski uslovi pri uzorkovanju: sunéano, slab vetar

Senzorne karakteristike: bez boje, bistra, bez mirisa, nema vidljivih otpadnih materija ni taloga
Lokalni nalaz kupalista: bez vidljivih otpadnih materija

Dubina uzimanja uzorka/izvorista (m): 0,50

Barometarski pritisak (hPa):1012 o
GPS: N 44° 58" 55" E20°31° 04" A FILEN

{/' Prim.dr Dubravka Nikolovski

Izvestaj o ispitivanju sadrZi: Izvestaj o uzorkovanju, Rezultate mikrobiologkih ispitivanja. Rezultate fiziko-hemijskih ispitivanja,
Prilog 1: Stru¢no misljenje. Pravilo odlugivanja: Binarno pravilo-jednostavnog prihvatanja-definisano u proceduri PR-12

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzve§taj se moze reprodukovati i umnozavati samo u celosti. Strana 1 od 4
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja:V3715

Datum prijema: 08.07.2021.

Pancevo,6.0ktobra 9

Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije

Datum pocetka ispitivanja:08.07.2021.

Datum zavrsetka ispitivanja:12.07.2021.

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

# - neakreditovane metode - - vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultat
Grani¢na vrednost po klasama
Jedinica Oznaka Oznaka uzorka
Parametar
mere metoda (D bI‘Oi)
I 11 11 v A\ 3715
ll(JOk]';f%r:‘i‘me MPN/ SRP9S3}(3)18\]-ISO 34480
bakterie 100 ml 500 10.000 100.000 | 1000.000 |>1000.000 2:2015/36°C
Fekal SRPS EN ISO
kSIi?"‘:““e 11\3:))111/1 100 1000 | 10.000 | 100.000 |>100.000 o= <100
bakterije ’ i i 2:2015/36°C
Crevne
enterokoke | MPN/ MDMI-008/
100 ml 200 400 4000 | 40.000 | >40.000 41°C 80
Broj
heterairofa SRPS EN IS0
(Kohl) cfu/ml 500 10.000 100.000 | 750.000 |>750.000 |6222:2010/22°C 30
Komentar:/

Napomena: Grani¢ne vrednosti su prema Uredbi o grani¢nim vrednostima
zagadujucéih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje.

Izdanje 8

b
dr Yélena M(jé Vasi¢

IRezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se moZe reprodukovati i umnozavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pandevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja: V 3715

Datum prijema: 08.07.2021.

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Datum pocetka ispitivanja: 08.07.2021.
Datum zavretka ispitivanja: 13.07.2021.

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije

Pancevo 6.oktobra 9

REZULTATI FIZICKIH, FIZICKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

* oznaka neispravnosti _# neakreditovane metode —vrednost nije definisana zakonskom regulativom
Rezultat
T Jedinica Grani¢na vrednost po klasama T T——— Oznaka
mere uzorka
1 11 111 1\Y% \ 3715
Opsti
pH 6585 | 6585 | 6585 |658s | SN | SRESENISO 17,
Suspendovane Priruénik”
materije tgL 48 ol ) ) ) metoda P-IV-9 162
Kiseoni¢ni rezim
3 fua 2 SRPS ISO
Rastvoreni kiseonik mg0,/L - - 5 4 <4 25813:2009 6.0
Augjteniost % . 5 - ; - HDMI-035 78
kiseonikom
SRPS ISO
BPK 5 mgO,/L - - 7 25 >25 5815-1:2020 <3
HPK (bihromatna SRPS ISO
metoda) mgO,/L 10 15 30 125 >125 6060:1994 <30
HPE (pemmnganding. | o0 57 5 10 20 50 >50 HDMI-009" 22
metoda)
Nutrijenti
HDMI-032
Ukupan azot mgN/L 1 2 8 15 >15 HDMI-004 6.35
HDMI-005
Nitrati mgN/L - ) 6 15 >15 HDMI-005 1.0
Nitriti mgN/L 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3 HDMI-004 L
Amonijum jon mgN/L s ; 0.6 1.5 >1.5 HDMI-029 e
Prirugnik”
Ukupan fosfor mgP/L - - 0.4 1 >1 metoda 0.11
P-V-16/A
Priru¢nik”
Ortofosfati mgP/L - - 0.2 0.5 >0.5 metoda 0.02
P-V-16/A
Salinitet
545 SRPS ISO
Hloridi mg/L 50 - 150 250 >250 9297:1997 24.7
Sulfati mg/L 50 100 200 300 | >300 | Pravilik?mio | 390
Hlekteprovodliivost | gjem | <1000 1000 1500 | 3000 | >3000 | HDMI-011 340
Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzve3taj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja: V 3715

Rezultat
Yo dinies Grani¢na vrednost po klasama o Oznaka
Parametar uzorka
mere metode 3715
I 11 111 v \Y
Ukupna
mineralizacija mg/L <1000 1000 1300 1500 >1500 HDMI-012 242
(ostatak isparenja)
=7
Ukupna tvrdoéa mgCaCO3/L i} i _ R } Przllzfll/lil;k 173
Metali
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Arsen ng/L <5 10 50 100 >100 SRPS EN ISO 1.43
15587-2:2009
SRPS EN ISO
112 112 17294-2:2017
Bakar nglt. (T=300) | (T=300) 500 1000 | >1000 | SRPSENISO | 84
15587-2:2009
Cink L (T3=01%0) (Tlg(l)go) 1720422017 61.9
HE 2000 5000 >5000 SRPS EN ISO ’
15587-2:2009
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Ukupni hrom ng/L 25 50 100 250 >250 SRPS EN 1SO 0.88
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Gvozde ng/L 200 500 1000 2000 >2000 SRPS EN ISO 483.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Olovo ng/L - - - - - SRPS EN I1SO 1.2
15587-2:2009
SRPS EN ISO
.. 17294-2:2017
Kadmijum ng/L - - - - - SRPS EN ISO 0.25
15587-2:2009
Ziva pg/L S . 5 . = HDMI-326 <0.5
SRPS EN ISO
3 17294-2:2017
Nikl pg/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Organske
supstance
Povr3inski aktivne 20th
materije (anjonski ug/L 100 200 300 500 >s00 | SMEWW 43
. 5540 C
deterdZenti)

Graniéne vrednosti:

Uredba o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima
za njihovo dostizanje, (SI. Glasnik RS br. 50/12) Prilog 1. Povrsinske vode, Tabela 1. Grani¢ne vrednosti
zagadujuéih materija u povrsinskim vodama.

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V3716

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Narucilac ispitivanja: 5
GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Trg kralja Petra I br.2-4

26000 Pancevo

Podaci o uzorku:

Odeljenje higijene

Datum izdavanja izveStaja:14.07.2021.

IZVESTAJ O UZORKOVANJU

Vlasnik uzorka: GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Vrsta uzorka: Povr$inska voda
Lokacija uzorkovanja: Jabuka
Datum i vreme uzorkovanja: 08.07.2021. u 09:20h
Uzorkovao: Spasi¢ Milan
Metoda uzorkovanja za mikrobioloska ispitivanja: SRPS EN 1SO 19458:2009
Metoda uzorkovanja za fizi¢ko-hemijska ispitivanja:

SRPS EN ISO 5667-1:2008 , SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS EN ISO 5667-6:2017
Transport uzorka: frizider akumulatorski
Temperatura transporta uzorka (°C): 2-5
Datum i vreme prijema uzorka: 08.07.2021. u 10:55h
Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska, fizi¢ko-hemijska

Oznaka uzorka (ID broj): 3716

Mesto uzorkovanja: Tami$ plaza, Jabuka

*oznaka neispravnost # neakreditovane metode — vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultati terenskih merenja/ispitivanja

Naziv parametra Jedinica mere Oznaka metode Referentna vrednost Rezultat Merna nesigurnost +/-
Temperature vode or SRPS H.Z1.106:1970 25,7 0.3
Temperature vazduha o DMI-003 27,2 0.3
Rezidualni hlor mg/L DMI-004# 1,0 / /
Rezidualni hlor (DPD) mg/L DMI-004 1,0 / /

Ostali podaci o uzorku:
Nacin uzorkovanja i kori$éeni tip aparata/pribor: ruéno, $tap za uzorkovanje
Vremenski uslovi pri uzorkovanju: suncano, slab vetar

Senzorne karakteristike: bez boje, bistra, bez mirisa, nema vidljivih otpadnih materija ni taloga
Lokalni nalaz kupalista: bez vidljivih otpadnih materija
Dubina uzimanja uzorka/izvorista (m): 0,50
Barometarski pritisak (hPa):1012

GPS: N 44° 56" 35"

E 20° 34" 22"

M.P.

Anae 85

b Prim.d'r{ubravka Nikolovski

Izvestaj o ispitivanju sadrzi: Izvestaj o uzorkovanju, Rezultate mikrobiologkih ispitivanja. Rezultate fizi¢ko-hemijskih ispitivanja,
Prilog 1: Stru¢no misljenje. Pravilo odlu¢ivanja: Binarno pravilo-jednostavnog prihvatanja-definisano u proceduri PR-12

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se moze reprodukovati i umnozavati samo u celosti.
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OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja:V3716

Datum prijema: 08.07.2021.

Pancevo,6.0ktobra 9

Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije

Datum pocetka ispitivanja:08.07.2021.

Datum zavr3etka ispitivanja:12.07.2021.

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

# - neakreditovane metode - - vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultat
Grani¢na vrednost po klasama
Jedinica Oznaka Oznaka uzorka
Parametar
mere metoda (ID broj)
I 11 111 v A% 3716
Eokllilg)]}ime MPN/ SRPS;(E)I;-ISO 26030
bakterije 100 ml 500 10.000 100.000 | 1000.000 [>1000.000 2:2015/36°C
- <
bakterije 100 ml 100 1000 10.000 100.000 |>100.000 2:2015/36°C
Crevne
enterokoke | MPN/ MDMI-008/
100 ml 200 400 4000 40.000 | >40.000 41°C <40
Broj
eterotmata SRPS EN 18O
(Kohl) cfu/ml 500 10.000 | 100.000 | 750.000 |>750.000 |6222:2010/22°C 145
Komentar:/

Napomena: Graniéne vrednosti su prema Uredbi o grani¢nim vrednostima
zagadujuc¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje.

Izdanje 8

Specijalista mikropiologije

m

\
dr Jelena Mi

IRezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se mozZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
sz 26000 Panéevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V 3716

Datum prijema: 08.07.2021.

Datum pocetka ispitivanja: 08.07.2021.

Datum zavr3etka ispitivanja: 13.07.2021.

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije

Pancevo 6.0oktobra 9

REZULTATI FIZICKIH, FIZICKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

* oznaka neispravnosti _# neakreditovane metode —vrednost nije definisana zakonskom regulativom
Rezultat
Brcamatar Jedinica Grani¢na vrednost po klasama Cavale tstodle Oznaka
mere uzorka
I II 111 v \% 3716
Opsti
pH 6585 | 6585 | 6585 | 655 | M| SRPSENISO 7.58
Suspendovane Prirugnik”
materije my/l. 25 28 ) ) i metoda P-IV-9 L374
Kiseoni¢ni reZim
Rastvoreni kiseonik mgO,/L - - 5 4 <4 255211)55(8)009 6.6
Zasi¢enost % R . " - - HDMI-035 80
kiseonikom
BPK 5 mg0,/L ; . 7 25 >25 gg}};s 113820 43
HPK (bihromatna SRPS ISO
metoda) mgO0,/L 10 15 30 125 >125 6060:1994 <30
HPK (permanganaing. | oo 5 10 20 50 >50 HDMI-009* 3.0
metoda)
Nutrijenti
HDMI-032
Ukupan azot mgN/L 1 2 8 Is >15 HDMI-004 7.03
HDMI-005
Nitrati mgN/L - ) 6 15 >15 HDMI-005 1.0
Nitriti mgN/L 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3 HDMI-004 Lt
Amonijum jon mgN/L ; ; 0.6 1.5 >1.5 HDMI-029 =006
Prirunik”
Ukupan fosfor mgP/L - - 0.4 1 >1 metoda 0.08
P-V-16/A
Priruénik”
Ortofosfati mgP/L - - 0.2 0.5 >0.5 metoda 0.03
P-V-16/A
Salinitet
s SRPS ISO
Hloridi mg/L 50 - 150 250 >250 9297:1997 29.3
Sulfati mg/L 50 100 200 300 | >300 | Pravilik?mr2o | 397
e e bl <1000 1000 1500 3000 | >3000 HDMI-011 335
Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V 3716

Rezultat
i Grani¢na vrednost po klasama Oznaka
Parametar Jedinica Oznaka uzorka
mere metode 3716
I I 11 v v
Ukupna
mineralizacija mg/L <1000 1000 1300 1500 >1500 HDMI-012 236
(ostatak isparenja)
—7
Ukupna tvrdoéa mgCaCO3/L _ _ i _ _ PriIl;lIl/l;l;kz 159
Metali
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Arsen ng/L <5 10 50 100 >100 SRPS EN ISO 1.86
15587-2:2009
SRPS EN ISO
112 112 17294-2:2017
Bt ng/L (T=300) | (T=300) 500 1000 >1000 | SRPSENISO | <09
15587-2:2009
. TR R o0y |
n ne/ ( 2000 5000 >5000 | SRPS EN ISO
15587-2:2009
SRPS EN ISO
’ 17294-2:2017
Ukupni hrom ng/L 25 50 100 250 >250 SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Gvozde ng/L 200 500 1000 2000 >2000 SRPS EN I1SO 352
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Olovo ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Kadmijum ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Ziva ng/L - - - = - HDMI-326 <0.5
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Nikl ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Organske
supstance
Povriinski aktivne 20th
materije (anjonski ug/L 100 200 300 500 SENp | Ty 39
. 5540 C
deterdZenti)

Granic¢ne vrednosti:

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povr$inskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima
za njihovo dostizanje, (Sl. Glasnik RS br. 50/12) Prilog 1. Povrsinske vode, Tabela 1. Grani¢ne vrednosti
zagadujuéih materija u povrsinskim vodama.

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izve$taj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.

[ULLL@(;P

Specijalista toksikolo$ke hemije

dipl. hem Vesna Pordevié
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO

26000 Pandevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965 | OBR-151

ISO/IEC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE Broj izvestaja: V3717

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje higijene
Datum izdavanja izvestaja :14.07.2021.
Narucilac ispitivanja:
GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Trg kralja Petra I br.2-4
26000 Pancevo
IZVESTAJ O UZORKOVANJU

Podaci o uzorku: 5
Vlasnik uzorka: GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Vrsta uzorka: Povr$inska voda
Lokacija uzorkovanja: Kacarevo
Datum i vreme uzorkovanja: 08.07.2021. u 08:20h
Uzorkovao: Spasi¢ Milan
Metoda uzorkovanja za mikrobioloska ispitivanja: SRPS EN ISO 19458:2009
Metoda uzorkovanja za fizicko-hemijska ispitivanja:
SRPS EN ISO 5667-1:2008 , SRPS EN ISO 5667-3:2018 SRPS EN ISO 5667-4:2019
Transport uzorka: frizider akumulatorski
Temperatura transporta uzorka (°C): 2-5
Datum i vreme prijema uzorka: 08.07.2021. u 10:55h
Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska, fizi¢ko-hemijska

Oznaka uzorka (ID broj): 3717

Mesto uzorkovanja: Jezero Kadarevo

*oznaka neispravnost # neakreditovane metode — vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultati terenskih merenja/ispitivanja

Naziv parametra Jedinica mere Oznaka metode Referentna vrednost Rezultat Merna nesigurnost +/-
Temperature vode °C SRPS H.Z1.106:1970 25,8 0.3
Temperature vazduha °C DMI-003 29,7 0.3
Rezidualni hlor mg/L DMI-004# 1,0 0,00 /
Rezidualni hlor (DPD) mg/L DMI-004 1,0 / /

Ostali podaci o uzorku:

Nacin uzorkovanja i kori¢eni tip aparata/pribor: ruéno, Stap za uzorkovanje

Vremenski uslovi pri uzorkovanju: sunéano, bez vetra

Senzorne karakteristike: bez boje, bistra, bez mirisa, nema vidljivih otpadnih materija ni taloga
Lokalni nalaz kupalista: bez vidljivih otpadnih materija

Dubina uzimanja uzorka/izvorista (m): 0,50

Barometarski pritisak (hPa):1010

GPS: N 44°57" 34" E20°42° 51"

specijalista higijene
i —

Prim.dr D@ér{vka Nikolovski

Izvestaj o ispitivanju sadrzi: Izvestaj o uzorkovanju, Rezultate mikrobiologkih ispitivanja. Rezultate fizi¢ko-hemijskih ispitivanja,
Prilog 1: Stru¢no misljenje. Pravilo odlu¢ivanja: Binarno pravilo-jednostavnog prihvatanja-definisano u proceduri PR-12

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se moze reprodukovati i umnozavati samo u celosti. Strana | od 4
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V3717

Datum prijema: 08.07.2021.

Pancevo,6.0ktobra 9

Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije

Datum pocetka ispitivanja:08.07.2021.

Datum zavrsetka ispitivanja:12.07.2021.

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

# - neakreditovane metode - - vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultat
Grani¢na vrednost po klasama .
Jedinica Oznaka Oznaka uzorka
Parametar —
metoda (ID broj)

I 11 111 v \% 3717
Ukupne SRPS EN ISO
SOOI ]1\(/)101)1:1/1 500 10.000 | 100.000 | 1000.000 [>1000.000 o 1580
bakterije i i i ) 2:2015/36°C
Fekal P I
k‘e’“?"[:““e 1]\(/)110)% 100 1000 10.000 | 100.000 |>100.000 N 33]31;' SO <100
bakterije ) ’ ) 2:2015/36°C
Crevne
enterokoke | MPN/ MDMI-008/

100 ml 200 400 4000 | 40.000 | >40.000 41°C <40
Broj
hetetatofa SRPS EN 1O
(Kohl) cfu/ml 500 10.000 | 100.000 | 750.000 |>750.000 |6222:2010/22°C 245
Komentar:/
Napomena: Graniéne vrednosti su prema Uredbi o grani¢nim vrednostima
zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje.
Specijaligta mikrobiologije
sa parazitologij
dr Yetera Minit/Vasié

Izdanje 8

IRezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izve$taj se moze reprodukovati i umnozavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
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OBR-151

1ZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja: V 3717

Datum prijema: 08.07.2021.

Datum pocetka ispitivanja: 08.07.2021.

Datum zavr3etka ispitivanja: 13.07.2021

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije

Pandevo 6.oktobra 9

REZULTATI FIZICKIH, FIZICKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

* oznaka neispravnosti _# neakreditovane metode —vrednost nije definisana zakonskom regulativom
Rezultat
T m— Jedinica Grani&na vrednost po klasama T Oznaka
mere uzorka
1 11 111 v \% 3717
Opsti
<6.5 ili SRPS EN ISO
pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 >8.5 10523:2016 7.98
Suspendovane Priruénik”
materije mg/L 23 23 ) ) ) metoda P-I1V-9 1=
Kiseoni¢ni rezim
i s SRPS ISO
Rastvoreni kiseonik mgO,/L - - 5 4 <4 25813:2009 9.7
Zasi¢enost o
kiseonikom % - - - - - HDMI-035 118
SRPS ISO
BPK 5 mgO,/L - - 7 25 >25 5815-1:2020 <3
HPK (bihromatna SRPS ISO
metoda) mgO,/L 10 15 30 125 >125 6060:1994 <30
HPK (permanganatna 4
metoda) mgO,/L 5 10 20 50 >50 HDMI-009 2.0
Nutrijenti
HDMI-032
Ukupan azot mgN/L 1 2 8 15 >15 HDMI-004 5.66
HDMI-005
Nitrati mgN/L - ) 6 15 >15 HDMI-005 0.2
Nitriti mgN/L 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3 HDMI-004 RS
Amonijum jon mgN/L . A 0.6 1.5 >1.5 HDMI-029 .06
Priru¢nik”
Ukupan fosfor mgP/L - - 0.4 1 >1 metoda 0.02
P-V-16/A
Priruénik”
Ortofosfati mgP/L - - 0.2 0.5 >0.5 metoda <0.01
P-V-16/A
Salinitet
- SRPS ISO
Hloridi mg/L 50 - 150 250 >250 9297:1997 24.0
Sulfati mg/L 50 100 200 300 | >300 | Pravimik?m20 | 102
ﬁiei‘(‘)ﬁ"cpmv"d““s‘ ps/em <1000 1000 1500 3000 | >3000 HDMI-011 631
Izdanje 8
Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzvestaj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti. Strana 3 od 4
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1ZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V 3717

Rezultat
.3 Grani¢na vrednost po klasama Oznaka
Jedinica Oznaka
Parametar sriaTe — u;;);l;a
I I 11T v \"
Ukupna
mineralizacija mg/L <1000 1000 1300 1500 >1500 HDMI-012 465
(ostatak isparenja)
7
Ukupna tvrdoéa mgCaCO3/L } ) i} ) : Pravilnik 326
11/15
Metali
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Arsen pg/L <5 10 50 100 >100 SRPS EN ISO 1.41
15587-2:2009
SRPS EN ISO
Bakar 112 112 17294-2:2017 <0.5
pg/L (T=300) (T=300) 500 1000 >1000 SRPS EN ISO :
15587-2:2009
SRPS EN ISO
Cink L 500 2000 17294-2:2017 337
HE (T=500) (T=500) 2000 5000 >5000 | SRPS ENISO :
15587-2:2009
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Ukupni hrom ng/L 25 50 100 250 >250 SRPS EN 1SO 2.87
15587-2:2009
SRPS EN ISO
2 17294-2:2017
Gvozde ng/L 200 500 1000 2000 >2000 SRPS EN ISO 126.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Giloue ne/L - - - - - SRPSENISO | <0
15587-2:2009
SRPS EN ISO
.. 17294-2:2017
Kadmijum ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Ziva ng/L 5 = - - - HDMI-326 <0.5
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Nikl pg/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Organske
supstance
Povrginski aktivne 20th
materije (kao /L, 100 200 300 500 >500 SMSESV“VO"% 41
laurilsulfat)

Graniéne vrednosti:

Uredba o graniénim vrednostima zagadujuéih materija u povr§inskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima
za njihovo dostizanje, (SI. Glasnik RS br. 50/12) Prilog 1. Povrsinske vode, Tabela 1. Graniéne vrednosti
zagadujudih materija u povrsinskim vodama.

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izve3taj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.

L/EKLLL CuC/D

Specijalista toksikoloSke hemije

dipl. hem Vesna Dordevi¢
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pandevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V3718

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Narucilac ispitivanja: 5
GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Trg kralja Petra I br.2-4

26000 Pancevo

Podaci o uzorku:

Odeljenje higijene

Datum izdavanja izvestaja: 14.07.2021.

IZVESTAJ O UZORKOVANJU

Vlasnik uzorka: GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Vrsta uzorka: PovrSinska voda
Lokacija uzorkovanja: Pan¢evo
Datum i vreme uzorkovanja: 08.07.2021. u 09:35h
Uzorkovao: Durovi¢ Nedeljko
Metoda uzorkovanja za mikrobioloska ispitivanja: SRPS EN ISO 19458:2009
Metoda uzorkovanja za fizi¢ko-hemijska ispitivanja:

SRPS EN ISO 5667-1:2008 , SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS ISO 5667-6:2017,

Transport uzorka: vozilo sa rashladnom komorom
Temperatura transporta uzorka (°C): 2-5

Datum i vreme prijema uzorka: 08.07.2021. u 11:45h
Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska, fizicko-hemijska

Oznaka uzorka (ID broj): 3718

Mesto uzorkovanja: Tami$, gradska plaza

*oznaka neispravnost # neakreditovane metode — vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultati terenskih merenja/ispitivanja

Naziv parametra Jedinica mere Oznaka metode Referentna vrednost Rezultat Merna nesigurnost +/-
Temperature vode °C SRPS H.Z1.106:1970 - 26,0 0.3
Temperature vazduha °C DMI-003 - 26,5 0.3
Rezidualni hlor mg/L DMI-004# 1,0 / /
Rezidualni hlor (DPD) mg/L DMI-004 1,0 / /

Ostali podaci o uzorku:
Nacin uzorkovanja i koricéeni tip aparata/pribor: ru¢no, $tap za uzorkovanje
Vremenski uslovi pri uzorkovanju: sun¢ano, sa slabim vetrom

Senzorne karakteristike: bez boje, lako zamucéena, bez mirisa, nema vidljivih otpadnih materija ni taloga
Lokalni nalaz kupalista: uredena obala, bez vidljivih otpadnih materija
Dubina uzimanja uzorka/izvorista (m): 0,50

Barometarski pritisak (hPa):1013

GPS: N 44°527 11"

E 20°37" 58"

" specijali)s%’gijie_/

4
/ Prim.dr Dubravka Nikolovski

Izvestaj o ispitivanju sadrzi: Izve$taj o uzorkovanju, Rezultate mikrobiolo3kih ispitivanja. Rezultate fiti¢ko-hemijskih ispitivanja,
Prilog 1: Stru¢no misljenje. Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Binarno pravilo-jednostavnog prihvatanja-definisano u proceduri PR-12

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se moze reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.

Strana 1 od 4




¢

ATC

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO

01229 E OB R- 1 51
SAVNO ZORAVLJE | pmum | | 26000 Pangevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965
PANCEVO BeaicliS

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE Broj izvestaja: V3718

Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije
Pancevo,6.0ktobra 9

Datum pocetka ispitivanja:08.07.2021.
Datum prijema: 08.07.2021. Datum zavrsetka ispitivanja:12.07.2021.

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

# - neakreditovane metode - - vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom
Rezultat
Granic¢na vrednost po klasama g
P Jedinica Oznaka Oznaka uzorka
arametar
mere metoda (ID broj)
I 11 111 v \' 3718
Uk RPS EN I
colformne II\(/)I([))N/I 500 10.000 | 100.000 | 1000.000 [>1000.000 S 3308' - 20140
bakterije = : : ; : 2:2015/36°C
- 200
bakterije 100 ml 100 1000 10.000 100.000 |>100.000 2:2015/36°C
Crevne
enterokoke | MPN/ MDMI-008/
100 ml 200 400 4000 40.000 | >40.000 41°C 80
Broj
Neteimots SRPS EN 1SO
(Kohl) cfu/ml 500 10.000 100.000 | 750.000 |>750.000 |6222:2010/22°C 309
Komentar:/

Napomena: Grani¢ne vrednosti su prema Uredbi o graniénim vrednostima
zagadujuéih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje.

Specijaligta mikrobiologije
sa par logij r/
5

dr Jelena Mini¢’Vasié

Izdanje 8
IRezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzvestaj se moZe reprodukovati i umnozavati samo u celosti. ~ Strana 2 od 4
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I1ZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja: V 3718

Datum prijema: 08.07.2021.

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Datum pocetka ispitivanja: 08.07.2021.

Datum zavrsetka ispitivanja: 13.07.2021.

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije

Pancevo 6.oktobra 9

REZULTATI FIZICKIH, FIZICKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

* oznaka neispravnosti _# neakreditovane metode —vrednost nije definisana zakonskom regulativom
Rezultat
Parametar Jedinica Grani¢na vrednost po klasama R Oznaka
mere uzorka
1 11 111 v Vv 3718
Opsti
<6.5 ili SRPS EN ISO
pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 ~8.5 10523:2016 7:57
Suspendovane Prirugnik”
materije mg/l, a5 25 ) ) ) metoda P-IV-9 130
Kiseoni¢ni rezim
S : SRPS ISO
Rastvoreni kiseonik mgO,/L - - k) 4 <4 25813:2009 6.6
Zasiéenost
kiseonikom % s = - - - HDMI-035 80
SRPS ISO
BPK S mgO,/L - - 7 25 >25 5815-1:2020 <3
HPK (bihromatna SRPS ISO
metoda) mgO,/L 10 15 30 125 >125 6060:1994 <30
HPK (permanganatna "
metoda) mgO,/L 5 10 20 50 >50 HDMI-009 2.4
Nutrijenti
HDMI-032
Ukupan azot mgN/L 1 2 8 15 >15 HDMI-004 5.49
HDMI-005
Nitrati mgN/L - ) 6 15 >15 HDMI-005 1.0
Nitriti mgN/L 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3 HDMI-004 .006
Amonijum jon mgN/L ; ; 0.6 15 >1.5 HDMI-029 IS
Prirugnik”
Ukupan fosfor mgP/L - - 0.4 1 >1 metoda 0.16
P-V-16/A
Priruénik”
Ortofosfati mgP/L - - 0.2 0.5 >0.5 metoda 0.02
P-V-16/A
Salinitet
i SRPS ISO
Hloridi mg/L 50 - 150 250 >250 9297:1997 28.3
Sulfati mg/L 50 100 200 300 | >300 | Pravilmik?mm2o0 | 338
5;";3’;%"’°"°d“‘v°s‘ us/em <1000 1000 1500 3000 | >3000 HDMI-011 335
Izdanje 8
Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzveitaj se moze reprodukovati i umnoZavati samo u celosti. Strana 3 od 4
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OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V 3718

Rezultat
.. Grani¢na vrednost po klasama Oznaka
Parametar Jedinica Oznaka uzorka
mere metode 3718
1 I 111 v \%
Ukupna
mineralizacija mg/L <1000 1000 1300 1500 >1500 HDMI-012 229
(ostatak isparenja)
1 12)
Ukupna tvrdo¢a mgCaCO3/L ) ) ; i} . Przli}zll/lil;k 163
Metali
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Arsen pg/L <5 10 50 100 >100 SRPS EN ISO 1.72
15587-2:2009
SRPS EN ISO
Bakar 112 112 17294-2:2017 <05
ng/L (T=300) (T=300) 500 1000 >1000 SRPS EN ISO :
15587-2:2009
Cink gL (Ti?(())O) (T1=010 (?0) ?17?98431?12?1(7) <1
K 2000 5000 >5000 SRPS EN ISO
15587-2:2009
SRPS EN ISO
; 17294-2:2017
Ukupni hrom ng/L 25 50 100 250 >250 SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
y 17294-2:2017
Gvozde ng/L 200 500 1000 2000 >2000 SRPS EN ISO 285
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Olovo ng/L - - - - - SRPS EN I1SO <0.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
o 17294-2:2017
Kadmijum pg/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Ziva ng/L - - - - - HDMI-326 <0.5
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Nikl ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Organske
supstance
Povrsinski aktivne 20th
materije (anjonski ug/L 100 200 300 500 sgpy | TACOW o
o 5540 C
deterdzenti)

Graniéne vrednosti:

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima
za njihovo dostizanje, (Sl. Glasnik RS br. 50/12) Prilog 1. Povrsinske vode, Tabela 1. Graniéne vrednosti
zagadujudéih materija u povr§inskim vodama.

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izve$taj se mozZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

)
4
ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVLJE A RCTATHBATGE
PANCEVO

OBR-151

ISO/IEC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE Broj izveStaja: V3719

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje higijene
Datum izdavanja izvestaja: 14.07.2021.
Narucilac ispitivanja:
GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Trg kralja Petra I br.2-4
26000 Pancevo
IZVESTAJ O UZORKOVANJU

Podaci o uzorku:
Vlasnik uzorka: GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Vrsta uzorka: Povr§inska voda
Lokacija uzorkovanja: Pancevo
Datum i vreme uzorkovanja: 08.07.2021. u 10:10h
Uzorkovao: Purovi¢ Nedeljko
Metoda uzorkovanja za mikrobioloska ispitivanja: SRPS EN ISO 19458:2009
Metoda uzorkovanja za fizicko-hemijska ispitivanja:
SRPS EN ISO 5667-1:2008 , SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS ISO 5667-6:2017,
Transport uzorka: vozilo sa rashladnom komorom
Temperatura transporta uzorka (°C): 2-5
Datum i vreme prijema uzorka: 08.07.2021. u 11:45h
Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska, fizi¢ko-hemijska

Oznaka uzorka (ID broj): 3719

Mesto uzorkovanja: Dunav, bela stena levo od $pica

*oznaka neispravnost # neakreditovane metode — vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultati terenskih merenja/ispitivanja

Naziv parametra Jedinica mere Oznaka metode Referentna vrednost Rezultat Merna nesigurnost +/-
Temperature vode oC SRPS H.Z1.106:1970 28,1 0.3
Temperature vazduha °oC DMI-003 34,1 0.3
Rezidualni hlor mg/L DMI-004# 1,0 Ui /
Rezidualni hlor (DPD) mg/L DMI-004 1,0 / /

Ostali podaci o uzorku:

Nacin uzorkovanja i koriséeni tip aparata/pribor: ru¢no, $tap za uzorkovanje

Vremenski uslovi pri uzorkovanju: sun¢ano, sa slabim vetrom

Senzorne karakteristike: bez boje, lako zamucena, bez mirisa, nema vidljivih otpadnih materija ni taloga
Lokalni nalaz kupalista: uredena obala, bez vidljivih otpadnih materija

Dubina uzimanja uzorka/izvorista (m): 0,50
M.P. ( 5 Pre—2

N

i

Barometarski pritisak (hPa):1017
t3-

GPS: N 44°50° 53" E 20°35° 03"
W o / Prﬁﬁﬁﬁubravka Nikolovski

I g
\M/G Z

Izvestaj o ispitivanju sadrZi: Izvestaj o uzorkovanju, Rezultate mikrobiolo3kih ispitivanja. Rezultate fiticko-hemijskih ispitivanja,
Prilog 1: Stru¢no misljenje. Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Binarno pravilo-jednostavnog prihvatanja-definisano u proceduri PR-12

7~ PC

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se moze reprodukovati i umnoZzavati samo u celosti. Strana 1 od 4
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OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V3719

Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije
Pancevo,6.0ktobra 9

Datum prijema: 08.07.2021.

Datum pocetka ispitivanja:08.07.2021.

Datum zavrSetka ispitivanja:12.07.2021.

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

# - neakreditovane metode - - vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultat
Grani¢na vrednost po klasama K
p Jedinica Oznaka Oznaka uzorka
arametar
mere metoda (ID broj)
I 1 11 v \% 3719
Uk SRPS EN I1SO
k"l?g)nri’“e 11\(/)[(1)3% 500 10.000 | 100.000 | 1000.000 [>1000.000 ;308' 9060
bakterije ) ) ) ) 2:2015/36°C
igh?i)?fnne MPN/ SRPS:;E;)T;-ISO 2720
bakieriie 100 ml 100 1000 10.000 | 100.000 | >100.000 | , 0.
Crevne
enterokoke | MPN/ MDMI-008/
100 ml 200 400 4000 40.000 | >40.000 41°C 124
Broj
et SRPS EN 1SO
(Kohl) cfu/ml 500 10.000 | 100.000 | 750.000 |>750.000 |6222:2010/22°C 10727
Komentar:/

Napomena: Grani¢ne vrednosti su prema Uredbi o grani¢nim vrednostima
zagadujuéih materija u povr$inskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje.

Izdanje 8

Specijalista\mikrob

sa parazi

logijo

ye

dr Jéiéna Minié| Vasié

IRezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izve3taj se moze reprodukovati i umnozavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO

26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965 | OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V 3719

Datum prijema: 08.07.2021.

Datum pocetka ispitivanja: 08.07.2021.
Datum zavr$etka ispitivanja: 13.07.2021.

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije

Pancevo 6.oktobra 9

REZULTATI FIZICKIH, FIZICKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

* oznaka neispravnosti _# neakreditovane metode —vrednost nije definisana zakonskom regulativom
Rezultat
Parametar Jedinica Graniéna vrednost po klasama S r——— Oznaka
mere uzorka
I 11 111 v \% 3719
Opsti
pH 6585 | 6585 | 6585 | 6585 | i | SRPSENISO 8.1
Suspendovane Prirugnik”
materije mg/L. 25 25 ) ) ) metoda P-IV-9 L0
Kiseoni¢ni rezim
S . SRPS ISO
Rastvoreni kiseonik mgO,/L - - 5 4 <4 25813:2009 10.6
Zasicenost
kiseonikom e s s - - - HDMI-035 133
BPK 5 mg0y/L ; - 7 25 >25 ?;‘l’;s_ll,sz%’zo 7.5
HPK (bihromatna N SRPS ISO
metods) mgO,/L 10 15 30 125 >125 6060:1994 <30
HPK (permanganatna 4
metodn) mgO0,/L 5 10 20 50 >50 HDMI-009 2.0
Nutrijenti
HDMI-032
Ukupan azot mgN/L 1 2 8 15 >15 HDMI-004 6.75
HDMI-005
Nitrati mgN/L - ) 6 15 >15 HDMI-005 1.0
Nitriti mgN/L 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3 HDMI-004 0.007
Amoniium i <0.06
monijum jon mgN/L - - 0.6 1:5 >1.5 HDMI-029
Prirugnik”
Ukupan fosfor mgP/L - - 0.4 1 >1 metoda 0.08
P-V-16/A
Prirugnik”
Ortofosfati mgP/L - - 0.2 0.5 >0.5 metoda 0.02
P-V-16/A
Salinitet
i SRPS ISO
Hloridi mg/L 50 - 150 250 >250 9297:1997 18.1
Sulfati mg/L 50 100 200 300 | >300 | Pravilnik?1m20 | 282
Elekisoproyodlitvast | orun <1000 1000 1500 3000 | >3000 HDMI-011 310
na 20°C
Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izve$taj se moze reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V 3719

Rezultat
nr Grani¢na vrednost po klasama Oznaka
Parametar Jedinica Ozngka uzorka
mere metode 3719
I 11 [T v \"
Ukupna
mineralizacija mg/L <1000 1000 1300 1500 >1500 HDMI-012 213
(ostatak isparenja)
T L2)
Ukupna tvrdoc¢a mgCaCO3/L 3 ) ) ) ; Pralx;'ll/l{l;k 179
Metali
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Arsen ng/L <5 10 50 100 >100 SRPS EN ISO 1.81
15587-2:2009
SRPS EN ISO
112 112 17294-2:2017
Bak ng/L (T=300) | (T=300) 500 1000 >1000 | SRPSENISO | <0
15587-2:2009
Cink gL (r100) | (T=100) 1729022017 <1
K 2000 5000 >5000 SRPS EN ISO
15587-2:2009
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Ukupni hrom ng/L 25 50 100 250 >250 SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Gvozde ng/L 200 500 1000 2000 >2000 SRPS EN ISO 372
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Olovo ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
.. 17294-2:2017
Kadmijum ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Ziva ng/L - - - - - HDMI-326 <0.5
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Nikl ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Organske
supstance
Povrginski aktivne 20th
materije (anjonski ng/L 100 200 300 500 >s00 | SMEWW, <25
deterdZenti)

Grani¢ne vrednosti:

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povr§inskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima
za njihovo dostizanje, (Sl. Glasnik RS br. 50/12) Prilog 1. Povrsinske vode, Tabela 1. Graniéne vrednosti
zagadujudéih materija u povr§inskim vodama.

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzve§taj se moZe reprodukovati i umnozZavati samo u celosti.
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E; ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
ZAVOD ZA s 26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965
JAVNO ZDRAVLJE JInEOPATOPYIA
PANCEVO

OBR-151

1SO/IEC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE Broj izvestaja: V3720

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje higijene
Datum izdavanja izvestaja: 14.07.2021.
Narucilac ispitivanja:
GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Trg kralja Petra I br.2-4
26000 Pancevo
IZVESTAJ O UZORKOVANJU

Podaci o uzorku:
Vlasnik uzorka: GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Vrsta uzorka: Povrsinska voda
Lokacija uzorkovanja: Panéevo
Datum i vreme uzorkovanja: 08.07.2021. u 10:00h
Uzorkovao: Purovi¢ Nedeljko
Metoda uzorkovanja za mikrobioloska ispitivanja: SRPS EN ISO 19458:2009
Metoda uzorkovanja za fizi¢ko-hemijska ispitivanja:
SRPS EN ISO 5667-1:2008 , SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS ISO 5667-6:2017,
Transport uzorka: vozilo sa rashladnom komorom
Temperatura transporta uzorka (°C): 2-5
Datum i vreme prijema uzorka: 08.07.2021. u 11:45h
Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska, fizi¢ko-hemijska

Oznaka uzorka (ID broj): 3720

Mesto uzorkovanja: Dunav, bela stena desno od $pica

*oznaka neispravnost # neakreditovane metode — vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultati terenskih merenja/ispitivanja

Naziv parametra Jedinica mere Oznaka metode Referentna vrednost Rezultat Merna nesigurnost +/-
Temperature vode °C SRPS H.Z1.106:1970 - 28,0 0.3
Temperature vazduha °C DMI-003 34,1 0.3
Rezidualni hlor mg/L DMI-004# 1,0 / /
Rezidualni hlor (DPD) mg/L DMI-004 1,0 / /

Ostali podaci o uzorku:
Nacin uzorkovanja i kori$¢eni tip aparata/pribor: ruéno, §tap za uzorkovanje
Vremenski uslovi pri uzorkovanju: sun¢ano, sa slabim vetrom
Senzorne karakteristike: bez boje, lako zamuéena, bez mirisa, nema vidljivih otpadnih materija ni taloga
Lokalni nalaz kupalista: uredena obala, bez vidljivih otpadnih materija
Dubina uzimanja uzorka/izvorista (m): 0,50
Barometarski pritisak (hPa):1015

GPS: N 44°50° 59"  E 20°35" 05"

W . .
Prim.dr Dubravka Nikolovski

Izvedtaj o ispitivanju sadrzi: Izvestaj o uzorkovanju, Rezultate mikrobioloskih ispitivanja. Rezultate fiti¢ko-hemijskih ispitivanja,
Prilog 1: Stru¢no misljenje. Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Binarno pravilo-jednostavnog prihvatanja-definisano u proceduri PR-12

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzvestaj se moze reprodukovati i umnozavati samo u celosti. ~ Strana 1 od 4
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V3720

Datum prijema: 08.07.2021.

Pancevo,6.0ktobra 9

Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije

Datum pocetka ispitivanja:08.07.2021.

Datum zavrsetka ispitivanja:12.07.2021.

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

# - neakreditovane metode = - vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultat
Grani¢na vrednost po klasama
p Jedinica Oznaka Oznaka uzorka
arametar
mere metoda (ID broj)
[ 11 111 v A\ 3720
e | M |
= 57
bakterile 100 ml 500 10.000 | 100.000 | 1000.000 [>1000.000| ., o
Fekal
kg“?"]:f““e ]I\(/)I(l))Nm/l 100 1000 10.000 | 100.000 |>100.000 SRPS?’%];'ISO 1600
bakterije : : : 2:2015/36°C
Crevne
enterokoke | MPN/ MDMI-008/
100 ml 200 400 4000 40.000 | >40.000 41°C <40
Broj
heteroialh SRPS EN ISO
(Kohl) cfu/ml 500 10.000 | 100.000 | 750.000 |>750.000 |6222:2010/22°C 3364
Komentar:/

Napomena: Grani¢ne vrednosti su prema Uredbi o graniénim vrednostima
zagadujucih materija u povrsSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje.

Izdanje 8

drJ€lena Minié/Vasi¢

IRezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzveitaj se moZe reprodukovati i umnoZzavati samo u celosti.
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OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja: V 3720

Datum prijema: 08.07.2021.

Datum pocetka ispitivanja: 08.07.2021.

Datum zavrsetka ispitivanja: 13.07.2021.

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije

Pancevo 6.oktobra 9

REZULTATI FIZICKIH, FIZICKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

* oznaka neispravnosti _# neakreditovane metode —vrednost nije definisana zakonskom regulativom
Rezultat
Paratictas Jedinica Grani¢na vrednost po klasama S —— Oznaka
mere uzorka
I 11 111 v \Y 3720
Opsti
<6.5 ili SRPS EN ISO
pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 ~8.5 10523:2016 8.14
Suspendovane Priruénik”
materije gl - a5 - - - metoda P-IV-9 kil
Kiseoni¢ni reZim
- ; SRPS ISO
Rastvoreni kiseonik mgO,/L - - 5 4 <4 25813:2009 10.6
gemiainnl % - . . - - HDMI-035 131
kiseonikom
SRPS ISO
BPK 5 mgO,/L - - 7 25 >25 5815-1:2020 14.5
HPK (bihromatna SRPS ISO
metode) mgO,/L 10 15 30 125 >125 6060:1994 <30
PR (pemanganaiog |, o6, 5 10 20 50 >50 HDMI-009* 1.9
metoda)
Nutrijenti
HDMI-032
Ukupan azot mgN/L 1 2 8 15 >15 HDMI-004 6.43
HDMI-005
Nitrati mgN/L - ' 6 15 >15 HDMI-005 1.1
Nitriti mgN/L 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3 HDMI-004 0.993
Amonijum jon mgN/L - - 0.6 L5 | >1s HDMI-029 <
Prirugnik"
Ukupan fosfor mgP/L - - 0.4 1 >1 metoda 0.04
P-V-16/A
Prirugnik?
Ortofosfati mgP/L - - 0.2 0.5 >0.5 metoda 0.01
P-V-16/A
Salinitet
s SRPS ISO
Hloridi mg/L 50 - 150 250 >250 9297:1997 18.3
Sulfati mg/L 50 100 200 300 | >300 | Pravilnik?mm20 | 314
f;e;‘(t)f,"cpr°v°d“w°“ psfem <1000 1000 1500 3000 | >3000 | HDMI-011 308
Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzvestaj se moze reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.

Strana 3 od 4




¢

ATC
01220

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
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JAVNO ZDRAVLJE RCTATHEATDE
PANCEVO = LU somams

1ZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE Bra] frvettal: Vsl

Rezultat
R Jedinica Grani¢na vrednost po klasama Oznaka Oznaka
arametar uzorka
mere metode 3720
I 11 111 v \%
Ukupna
mineralizacija mg/L <1000 1000 1300 1500 >1500 HDMI-012 198
(ostatak isparenja)
3 T 1L2)
Ukupna tvrdocéa mgCaCO3/L } N ) ) ) Prelx}fll/l{l;k 191
Metali
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Arsen pg/L <5 10 50 100 >100 SRPS EN ISO 1.84
15587-2:2009
SRPS EN ISO
Bakar 112 112 17294-2:2017 594
ng/L (T=300) (T=300) 500 1000 >1000 SRPS EN ISO :
15587-2:2009
e ne/L (T=100) 1 (T=100) 1 5490 5000 >5000 | SRPSENISO | 0
15587-2:2009
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Ukupni hrom ng/L 25 50 100 250 >250 SRPS EN 1SO <0.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
o 17294-2:2017
Gvozde ng/L 200 500 1000 2000 >2000 SRPS EN ISO 322.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Olovo ng/L - - - - - SRPS EN ISO 1.94
15587-2:2009
SRPS EN ISO
o 17294-2:2017
Kadmijum ng/L - - - - - SRPS EN ISO 0.25
15587-2:2009
Ziva ng/L - - - - - HDMI-326 <0.5
SRPS EN ISO
; 17294-2:2017
Nikl ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Organske
supstance
Povrs$inski aktivne 20th
materije (anjonski pg/L 100 200 300 500 >s00 | SMEWN <25
deterdZenti)

Grani¢ne vrednosti:

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima
za njihovo dostizanje, (Sl. Glasnik RS br. 50/12) Prilog 1. Povrsinske vode, Tabela 1. Grani¢ne vrednosti

zagadujudih materija u povr§inskim vodama. W

Specijalista toksikoloSke hemije
dipl. hem Vesna Dordevi¢

Izdanje 8
Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izveitaj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti. Strana 4 od 4




& ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO

ZAVOD ZA kit 26000 Panéevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965 | OBR-151
JAVNO ZDRAVLJE JRBOPATORIA.
PANCEVO ISOAEC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE Broj izvestaja: V3739

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje higijene
Datum izdavanja izvestaja: 14.07.2021.
Narucilac ispitivanja:
GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Trg kralja Petra I br.2-4
26000 Pancevo
IZVESTAJ O UZORKOVANJU

Podaci o uzorku:
Vlasnik uzorka: GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Vrsta uzorka: PovrSinska voda
Lokacija uzorkovanja: Pancevo
Datum i vreme uzorkovanja: 08.07.2021. u 09:20h
Uzorkovao: Zuza Pordel
Metoda uzorkovanja za mikrobiolo§ka ispitivanja: SRPS EN ISO 19458:2009
Metoda uzorkovanja za fizicko-hemijska ispitivanja:
SRPS EN ISO 5667-1:2008 , SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS ISO 5667-6:2017,
Transport uzorka: frizider akumulatorski
Temperatura transporta uzorka (°C): 2-5
Datum i vreme prijema uzorka: 08.07.2021. u 12:45h
Vrsta ispitivanja: Mikrobiolo$ka, fizi¢ko-hemijska

Oznaka uzorka (ID broj): 3739

Mesto uzorkovanja: Reka Ponjavica, kupaliste u Omoljici

*oznaka neispravnost # neakreditovane metode — vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultati terenskih merenja/ispitivanja

Naziv parametra Jedinica mere Oznaka metode Referentna vrednost Rezultat Merna nesigurnost +/-
Temperature vode ol SRPS H.Z1.106:1970 - 27,4 0.3
Temperature vazduha °C DMI-003 - 29,2 0.3
Rezidualni hlor mg/L DMI-004# 1,0 / /
Rezidualni hlor (DPD) mg/L DMI-004 1,0 f /

Ostali podaci o uzorku:

Nacin uzorkovanja i kori$¢eni tip aparata/pribor: ru¢no, $tap za uzorkovanje

Vremenski uslovi pri uzorkovanju: sunéano, sa slabim vetrom

Senzorne karakteristike: braon Zuta boja, lako zamuéena, bez mirisa, nema vidljivih otpadnih materija ni
taloga

Lokalni nalaz kupali$ta: uredena obala, bez vidljivih otpadnih materija

Dubina uzimanja uzorka/izvorista (m): 0,50

Barometarski pritisak (hPa):1012

GPS: N 44°44°39" E 20°45" 60"

specijglistag’higijene
il

" // Prim.dr Dubravka Nikolovski
rd

Izvestaj o ispitivanju sadrzi: Izvestaj o uzorkovanju, Rezultate mikrobiolokih ispitivanja. Rezultate fiti¢ko-hemijskih ispitivanja,
Prilog 1: Stru¢no misljenje. Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Binarno pravilo-jednostavnog prihvatanja-definisano u proceduri PR-12

Izdanje 8
Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izve§taj se moze reprodukovati i umnozavati samo u celosti. Strana 1 od 4
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvestaja: V3739

Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije
Pancevo,6.0ktobra 9

Datum prijema: 08.07.2021.

Datum pocetka ispitivanja:08.07.2021.

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Datum zavrSetka ispitivanja:12.07.2021.

# - neakreditovane metode - - vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultat
Granicna vrednost po klasama
P Jedinica Oznaka Oznaka uzorka
arametar
mere metoda (ID broj)
1 11 11 v \Y% 3739
koliformne | MPN/ T 0s | saso
bakterije 100 ml 500 10.000 100.000 | 1000.000 {>1000.000 2:2015/36°C
is:(l?'(l)?'(r:nne MPN/ SRPS;(E)I;-ISO 100
bakterije 100 ml 100 1000 10.000 100.000 |{>100.000 2:2015/36°C
Crevne
enterokoke | MPN/ MDMI-008/
100 ml 200 400 4000 40.000 >40.000 41°C <40
Broj
e SRPS EN 1O
(Kohl) cfu/ml 500 10.000 | 100.000 | 750.000 |>750.000 |6222:2010/22°C 6545
Komentar:/

Napomena: Grani¢ne vrednosti su prema Uredbi o grani¢nim vrednostima
zagadujuc¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje.

lzdanje 8

Specijalista
sa parazito

drJ e\iena/Minic'

IRezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izve3taj se moze reprodukovati i umnozavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja: V 3739

Datum prijema: 08.07.2021.

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Datum pocetka ispitivanja: 08.07.2021.

Datum zavrsetka ispitivanja: 13.02.2021.

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije

Pancevo 6.oktobra 9

REZULTATI FIZICKIH, FIZICKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

* oznaka neispravnosti _# neakreditovane metode —vrednost nije definisana zakonskom regulativom
Rezultat
Patametas Jedinica Graniéna vrednost po klasama il Oznaka
mere uzorka
I 11 111 1\% )\ 3739
Opsti
pH 6585 | 6585 | 6585 | 6585 [ S| SRESENISO 9.03
Suspendovane Priru¢nik”
materije gl 25 a8 ) ) ) metoda P-IV-9 155
Kiseoni¢ni rezim
A < SRPS ISO
Rastvoreni kiseonik mgO,/L - - 3 4 <4 25813:2009 10.4
Zasicenost % . - : . . HDMI-035 133
kiseonikom
SRPS ISO
BPK 5 mgO,/L - - 7 25 >25 5815-1:2020 <3
HPK (bihromatna SRPS ISO
metoda) mgO,/L 10 15 30 125 >125 6060:1994 38.0
HPK (permanganatna | o0 /1, 5 10 20 50 >50 HDMI-009* 12.8
metoda)
Nutrijenti
HDMI-032
Ukupan azot mgN/L 1 2 8 15 >15 HDMI-004 8.06
HDMI-005
Nitrati mgN/L - ) 6 15 >15 HDMI-005 1.2
Nitriti mgN/L 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3 HDMI-004 SO0z
Amonijum jon mgN/L . . 0.6 1.5 >1.5 HDMI-029 R
Prirugnik”
Ukupan fosfor mgP/L - - 0.4 1 >1 metoda 0.08
P-V-16/A
Prirugnik"”
Ortofosfati mgP/L - - 0.2 0.5 >0.5 metoda 0.04
P-V-16/A
Salinitet
S SRPS ISO
Hloridi mg/L 50 - 150 250 >250 9297:1997 35.2
Sulfati gl 50 100 200 300 | >300 | Pravilnik?m20 | 378
Elektraprowndljisost | Lo <1000 1000 1500 3000 | >3000 HDMI-011 786
na 20°C

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izve§taj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izvesStaja: V 3739

Rezultat
T Grani¢na vrednost po klasama Oznaka
Parametar Tedinion Oznaka uzorka
mere metode 3739
I 11 111 4% \Y
Ukupna
mineralizacija mg/L <1000 1000 1300 1500 >1500 HDMI-012 617
(ostatak isparenja) 2)
Ukupna tvrdoca mgCaCO3/L ; } ) ; } PriIl}/II/l;l;k 419
Metali
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Arsen ng/L <5 10 50 100 >100 SRPS EN ISO 51.4
15587-2:2009
SRPS EN ISO
Bikar 112 112 17294-2:2017 115
pg/L (T=300) (T=300) 500 1000 >1000 SRPS EN ISO
15587-2:2009
SRPS EN ISO
: 500 17294-2:2017
ik ne/L (T=500) (TZSSO&) 2000 5000 >5000 | SRPSENISO | 086
15587-2:2009
SRPS EN ISO
: 17294-2:2017
Ukupni hrom ng/L 25 50 100 250 >250 SRPS EN ISO 0.68
15587-2:2009
SRPS EN ISO
" 17294-2:2017
Gvozde ng/L 200 500 1000 2000 >2000 SRPS EN ISO 157
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Olovo pg/L - - - - - SRPS EN ISO 3.21
15587-2:2009
SRPS EN ISO
" 17294-2:2017
Kadmijum ng/L - - - - - SRPS EN 1SO 0.17
15587-2:2009
Ziva ng/L - - - - - HDMI-326 <0.5
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
el ne/L : - : : - SRPSENISO | <07
15587-2:2009
Organske
supstance
Povrsinski aktivne 20th
materije (anjonski ug/L 100 200 300 500 BEgE | LN <5
Sk 5540 C
deterdzenti)

Grani¢ne vrednosti:

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povr§inskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima
za njihovo dostizanje, (SI. Glasnik RS br. 50/12) Prilog 1. Povrsinske vode, Tabela 1. Grani¢ne vrednosti

zagadujuéih materija u povrsinskim vodama.

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.

()

Specijalista toksikoloSke hemije

dipl. hem Vesna Dordevi¢
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e ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO

ZAVOD ZA o 26000 Panevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965 | OBR-151
JAVNO ZDRAVLJE JABOPATOPAIA
PANCEVO 1SO/IEC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE Broj izvestaja: V3740

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje higijene
Datum izdavanja izvestaja: 14.07.2021.
Narucilac ispitivanja:
GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Trg kralja Petra I br.2-4
26000 Pancevo
IZVESTAJ O UZORKOVANJU

Podaci o uzorku:
Vlasnik uzorka: GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Vrsta uzorka: PovrSinska voda
Lokacija uzorkovanja: Panéevo
Datum i vreme uzorkovanja: 08.07.2021. u 09:50h
Uzorkovao: Zuza Dordel
Metoda uzorkovanja za mikrobioloska ispitivanja: SRPS EN ISO 19458:2009
Metoda uzorkovanja za fizicko-hemijska ispitivanja:
SRPS EN ISO 5667-1:2008 , SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS ISO 5667-6:2017,
Transport uzorka: frizider akumulatorski
Temperatura transporta uzorka (°C): 2-5
Datum i vreme prijema uzorka: 08.07.2021. u 12:45h
Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska, fizicko-hemijska

Oznaka uzorka (ID broj): 3740

Mesto uzorkovanja: Reka Ponjavica, kupaliste u Banatskom Brestovcu

*oznaka neispravnost # neakreditovane metode — vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultati terenskih merenja/ispitivanja

Naziv parametra Jedinica mere Oznaka metode Referentna vrednost Rezultat Merna nesigurnost +/-
Temperature vode °C SRPS H.Z1.106:1970 - 29,2 0.3
Temperature vazduha oC DMI-003 - 29,2 0.3
Rezidualni hlor mg/L DMI-004# 1,0 / /
Rezidualni hlor (DPD) mg/L DMI-004 1,0 / i/

Ostali podaci o uzorku:
Nacin uzorkovanja i kori$ceni tip aparata/pribor: ruéno, §tap za uzorkovanje
Vremenski uslovi pri uzorkovanju: sunéano, sa slabim vetrom
Senzorne karakteristike: braon Zuta boja, lako zamuéena, bez mirisa, nema vidljivih otpadnih materija ni
taloga
Lokalni nalaz kupalista: uredena obala, bez vidljivih otpadnih materija
Dubina uzimanja uzorka/izvorista (m): 0,50
Barometarski pritisak (hPa):1012
GPS: N 44°42° 94" E20°48 18"
An, \\ specua%
M.P. Ty
oy Pr1m ravka Nikolovski

Y

N a

Izvestaj o ispitivanju sadrZi: 1zve$taj o uzorkovanju, Rezultate mikrobioloskih ispitivanja. Rezultate fiti¢ko-hemijskih ispitivanja,
Prilog 1: Stru¢no misljenje. Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Binarno pravilo-jednostavnog prihvatanja-definisano u proceduri PR-12

Izdanje 8
Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se moze reprodukovati i umnoZzavati samo u celosti. Strana 1 od 4
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja:V3740

Datum prijema: 08.07.2021.

Pancevo,6.oktobra 9

Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije

Datum pocetka ispitivanja:08.07.2021.

Datum zavrSetka ispitivanja:12.07.2021.

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

# - neakreditovane metode - - vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultat
Grani¢na vrednost po klasama
Jedinica Oznaka Oznaka uzorka
Parametar
mere metoda (ID broj)
I 11 111 v \'% 3740
ll(jol(l?f%?‘telﬂne MPN/ SRPS;(E)I;-ISO 14390
bakterije 100 ml 500 10.000 100.000 | 1000.000 |>1000.000 2:2015/36°C
llzg}(l?:)rll‘;ne MPN/ SRP9S3%1; 150 100
= <
Bulkterije 100 ml 100 1000 10.000 100.000 | >100.000 2:2015/36°C
Crevne
enterokoke | MPN/ MDMI-008/
100 ml 200 400 4000 40.000 >40.000 41°C <4
Broj
ot SRPS EN ISO
(Kohl) cfu/ml 500 10.000 | 100.000 | 750.000 |>750.000 |6222:2010/22°C 854
Komentar:/

Napomena: Grani¢ne vrednosti su prema Uredbi o grani¢nim vrednostima
zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje.

Izdanje 8

(
diJefena Mirﬁ’(’ asié

IRezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzve$taj se mozZe reprodukovati i umnozavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja: V 3740

Datum prijema: 08.07.2021.

Datum pocetka ispitivanja: 08.07.2021.

Datum zavrsetka ispitivanja: 13.07.2021.

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije

Pancevo 6.oktobra 9

REZULTATI FIZICKIH, FIZICKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

* oznaka neispravnosti _# neakreditovane metode —vrednost nije definisana zakonskom regulativom
Rezultat
Parametar Jedinica Grani¢na vrednost po klasama Ozfiska ietods Oznaka
mere uzorka
I 11 111 1\ \Y 3740
Opsti
pH 6585 | 6585 | 6585 | 6585 | o1 | SRPSENISO | g
Suspendovane Prirugnik”
materije mglL 25 25 ) ) ) metoda P-1V-9 -
Kiseoni¢ni rezim
Rastvoreni kiseonik mgO,/L - - 5 4 <4 285%{); 53009 9.5
Zasitenost % : : . . . HDMI-035 122
kiseonikom
BPK 5 mgO,/L : - 7 25 >25 oo, | L
HPK (bihromatna SRPS ISO
metoda) mgO,/L 10 15 30 125 >125 6060:1994 <30
EER fpermpngaiating | . oor, 5 10 20 50 >50 HDMI-009" 9.7
metoda)
Nutrijenti
HDMI-032
Ukupan azot mgN/L 1 2 8 15 >15 HDMI-004 7.44
HDMI-005
Nitrati mgN/L - ) 6 15 >15 HDMI-005 1.7
Nitriti mgN/L 0.01 0.03 0.12 0.3 >03 HDMI-004 gl
Amonijum jon mgN/L - ; 0.6 15 >1.5 HDMI-029 006
Prirugnik"
Ukupan fosfor mgP/L - - 0.4 1 >1 metoda 0.05
P-V-16/A
Priruénik”
Ortofosfati mgP/L - - 0.2 0.5 >0.5 metoda 0.03
P-V-16/A
Salinitet
., SRPS ISO
Hloridi mg/L 50 - 150 250 >250 9297:1997 34.6
Sulfati mg/L 50 100 200 300 | >300 | Pravilmik?m20 | 646
Elekttoprovodljivost | yjem | <1000 1000 1500 | 3000 | >3000 | HDMI-011 788

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzve$taj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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JAVNO ZDRAVLJE | aRicuTHoAE
PANCEVO e
% Broj izveStaja: V 3740
IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE § SR
Rezultat
Jedini Grani¢na vrednost po klasama Oznaka Oznaka
Parametar SInIea uzorka
mere metode 3740
I 11 111 v \%
Ukupna
mineralizacija mg/L <1000 1000 1300 1500 >1500 HDMI-012 619
(ostatak isparenja) 7
Ukupna tvrdoca Pravilnik
mgCaCO3/L - - - - - HI/15 447
Metali
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Arsen ng/L <5 10 50 100 >100 SRPS EN 1SO 43.17
15587-2:2009
SRPS EN ISO
Bakar 112 112 17294-2:2017 186.9
ng/L (T=300) (T=300) 500 1000 >1000 SRPS EN ISO ’
15587-2:2009
SRPS EN ISO
. 500 2000 17294-2:2017
Gk he/l (T=500) | (T=500) 2000 5000 >5000 | SRPSENT1SO | 20©
15587-2:2009
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Ukupni hrom ng/L 25 50 100 250 >250 SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Gvozde ng/L 200 500 1000 2000 >2000 SRPS EN 1SO 219
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Olovo ng/L - - - - - SRPS EN ISO 2.61
15587-2:2009
SRPS EN ISO
- 17294-2:2017
Kadmijum ng/L - - - - - SRPS EN I1SO <0.5
15587-2:2009
Ziva pg/L - - - . - HDMI-326 <0.5
SRPS EN ISO
; 17294-2:2017
Nikl ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Organske
supstance
Povrsinski aktivne 20th
materije (anjonski ug/L 100 200 300 500 >500 SMS%‘Q’OWC <25
deterdZenti)

Grani¢ne vrednosti:

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povr§inskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima
za njihovo dostizanje, (SI. Glasnik RS br. 50/12) Prilog 1. Povrsinske vode, Tabela 1. Grani¢ne vrednosti
zagadujuéih materija u povrSinskim vodama.

Izdanje 8
Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izvestaj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA e 26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965
JAVNO ZDRAVLJE Iasomatopuan
PANCEVO

OBR-151

ISO/IEC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE Broj izvestaja: V3741

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje higijene
Datum izdavanja izvestaja: 14.07.2021.
Narucilac ispitivanja:
GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Trg kralja Petra I br.2-4
26000 Pancevo
IZVESTAJ O UZORKOVANJU

Podaci o uzorku:
Vlasnik uzorka: GRADSKA UPRAVA GRADA PANCEVA
Vrsta uzorka: Povr§inska voda
Lokacija uzorkovanja: Panéevo
Datum i vreme uzorkovanja: 08.07.2021. u 11:05h
Uzorkovao: Zuza Pordel
Metoda uzorkovanja za mikrobioloska ispitivanja: SRPS EN ISO 19458:2009
Metoda uzorkovanja za fizi¢ko-hemijska ispitivanja:
SRPS EN ISO 5667-1:2008 , SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS ISO 5667-6:2017,
Transport uzorka: frizider akumulatorski
Temperatura transporta uzorka (°C): 2-5
Datum i vreme prijema uzorka: 08.07.2021. u 12:45h
Vrsta ispitivanja: Mikrobioloska, fizi¢ko-hemijska

Oznaka uzorka (ID broj): 3741

Mesto uzorkovanja: Kupali$te u Ivanovu

*oznaka neispravnost # neakreditovane metode — vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultati terenskih merenja/ispitivanja

Naziv parametra Jedinica mere Oznaka metode Referentna vrednost Rezultat Merna nesigurnost +/-
Temperature vode °C SRPS H.Z1.106:1970 28,2 0.3
Temperature vazduha °C DMI-003 30,5 0.3
Rezidualni hlor mg/L DMI-004# 1,0 / /
Rezidualni hlor (DPD) mg/L DMI-004 1,0 / /

Ostali podaci o uzorku:
Nacin uzorkovanja i koriS¢eni tip aparata/pribor: ru€no, $tap za uzorkovanje
Vremenski uslovi pri uzorkovanju: sunéano, bez vetra
Senzorne karakteristike: Zuta boja, bistra, bez mirisa, nema vidljivih otpadnih materija ni taloga
Lokalni nalaz kupalista: uredena obala, bez vidljivih otpadnih materija
Dubina uzimanja uzorka/izvorista (m): 0,50
Barometarski pritisak (hPa):1011

GPS: N 44° 43" 65"

E 20°42" 26"

ijene

e

BRI
2, e 10 .
s P A sp%ﬁah
0)} —

Pfim.dr Dubravka Nikolovski

Izvedtaj o ispitivanju sadrzi: [zvestaj o uzorkovanju, Rezultate mikrobioloskih ispitivanja. Rezultate fiti¢ko-hemijskih ispitivanja,
Prilog 1: Stru¢no misljenje. Primenjeno pravilo odludivanja: Binarno pravilo-jednostavnog prihvatanja-definisano u proceduri PR-12

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzvestaj se moZe reprodukovati i umnoZzavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja: V3741

Datum prijema: 08.07.2021.

Pancevo,6.0ktobra 9

Centar za mikrobiologiju - Odeljenje sanitarne mikrobiologije

Datum pocetka ispitivanja:08.07.2021.

Datum zavr3etka ispitivanja:12.07.2021.

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

# - neakreditovane metode - - vrednosti nisu definisane zakonskom regulativom

Rezultat
Grani¢na vrednost po klasama
P Jedinica Oznaka Oznaka uzorka
arametar
mere metoda (ID broj)
I 1 11 v \Y 3741
E(l(ltlf%r:‘fnne MPN/ SRP;;(S)TS\I'ISO 17890
baksele 100 ml 500 10.000 | 100.000 | 1000.000 [>1000.000( .~ oo
= <
bkiedie 100 ml 100 1000 10.000 | 100.000 |>100.000 | ., o,
Crevne
enterokoke | MPN/ MDMI-008/
100 ml 200 400 4000 | 40.000 | >40.000 41°C 40
Broj
bt | SRPS EN ISO
(Kohl) cfu/ml 500 10.000 | 100.000 | 750.000 |>750.000 |6222:2010/22°C 427
Komentar:/

Napomena: Grani¢ne vrednosti su prema Uredbi o grani¢nim vrednostima
zagadujucih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje.

Izdanje 8
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IRezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzvestaj se moZe reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja: V 3741

Datum prijema: 08.07.2021.

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Datum pocetka ispitivanja: 08.07.2021.

Datum zavr3etka ispitivanja: 13.07.2021.

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije

Pancevo 6.oktobra 9

REZULTATI FIZICKIH, FIZICKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

* oznaka neispravnosti _# neakreditovane metode —vrednost nije definisana zakonskom regulativom
Rezultat
L T— Jedinica Grani¢na vrednost po klasama e — Oznaka
mere uzorka
I 11 111 v )\ 3741
Opsti
pH 6585 | 6585 | 6585 | 6585 | O 5‘" 5%252521011560 8.92
Suspendovane Priruénik”
materije gL & 2 ) ) ) metoda P-IV-9 128
Kiseoni¢ni rezim
§3% ; SRPS ISO
Rastvoreni kiseonik mgO,/L - - 5 4 <4 25813:2009 5.5
Zasiéenost % . R . - - HDMI-035 69
kiseonikom
BPK 5 mgOy/L . ; 7 25 25 2;{11)55_ 11_52(320 9.1
HPK (bihromatna SRPS ISO
metoda) mgO,/L 10 15 30 125 >125 6060:1994 34.2
HPK (pormanganatng | iy 5 10 20 50 >50 HDMI-009" 9.9
metoda)
Nutrijenti
HDMI-032
Ukupan azot mgN/L 1 2 8 15 >15 HDMI-004 9.28
HDMI-005
Nitrati mgN/L - ) 6 15 >15 HDMI-005 1.3
Nitriti meN/L, 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3 HDMI-004 =UALE
Amonijum jon mgN/L ; ; 0.6 15 >1.5 HDMI-029 0
Prirugnik”
Ukupan fosfor mgP/L - - 0.4 1 >1 metoda 0.68
P-V-16/A
Priru¢nik”
Ortofosfati mgP/L - - 0.2 0.5 >0.5 metoda 0.62
P-V-16/A
Salinitet
e SRPS ISO
Hloridi mg/L 50 - 150 250 >250 9297:1997 40.5
Sulfati mg/L 50 100 200 300 | >300 | Pravimik?mr2o0 | 397
E;eé‘(‘)ﬁ"cpmmd'“"“‘ usfom <1000 1000 1500 3000 | >3000 HDMI-011 622

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.Izve3taj se moze reprodukovati i umnoZavati samo u celosti.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANCEVO
26000 Pancevo, Pasterova 2, Tel.Fax.013/322-965

OBR-151

IZVESTAJ O ISPITIVANJU VODE

Broj izveStaja: V 3741

Rezultat
Tedifica Grani¢na vrednost po klasama Ouiaka Oznaka
Parametar uzorka
mere metode 3741
I I1 111 v \Y
Ukupna
mineralizacija mg/L <1000 1000 1300 1500 >1500 HDMI-012 464
(ostatak isparenja) ”
Ukupna tvrdoca Pravilnik
mgCaCO3/L - - - - - /15 274
Metali
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Arsen ng/L <5 10 50 100 >100 SRPS EN I1SO 7.96
15587-2:2009
SRPS EN ISO
Bakar 112 112 17294-2:2017 87.9
ng/L (T=300) (T=300) 500 1000 >1000 SRPS EN ISO ’
15587-2:2009
SRPS EN ISO
; 500 2000 17294-2:2017
it ue/L (T=500) | (T=500) | 2000 5000 >5000 | SRPSENISO | 1162
15587-2:2009
SRPS EN ISO
; 17294-2:2017
Ukupni hrom pg/L 25 50 100 250 >250 SRPS EN 1SO 0.92
15587-2:2009
SRPS EN ISO
: 17294-2:2017
Gvozde ng/L 200 500 1000 2000 >2000 SRPS EN ISO 916.5
15587-2:2009
SRPS EN ISO
17294-2:2017
Olovo pg/L - - - - - SRPS EN I1SO 1.84
15587-2:2009
SRPS EN ISO
% 17294-2:2017
Kadmijum ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Ziva ng/L - - - - - HDMI-326 <0.5
SRPS EN ISO
. 17294-2:2017
Nikl ng/L - - - - - SRPS EN ISO <0.5
15587-2:2009
Organske
supstance
Povrsinski aktivne 20th
materije (anjonski pg/L 100 200 300 500 s5pg | SMEWW <25
Sl 5540 C
deterdZenti)

Graniéne vrednosti:

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima
za njihovo dostizanje, (SI. Glasnik RS br. 50/12) Prilog 1. Povrsinske vode, Tabela 1. Grani¢ne vrednosti
zagadujuéih materija u povrsinskim vodama.

Izdanje 8

Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitani uzorak.lzvestaj se moZe reprodukovati i umnozavati samo u celosti.
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